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1 OBJETIVO 

 

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o 

suficiente embasamento do pedido de expurgo das interrupções em situação de 

emergência para toda a área de concessão da Equatorial Piauí, que foi 

impactada por uma situação climática atípica e de alta intensidade. 

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do 

PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de dezembro de 

2021, e referentes ao evento climático que atingiu a concessão, entre os dias 12 

de março de 2024 às 00h:00 até 15 de março de 2024 às 23h:00. 

 

2 RESUMO DO EVENTO 

 

A área de concessão da Equatorial Piauí foi, no mês de março, afetada por 

fenômenos climáticos e tempestades severas que causaram grandes danos aos 

sistemas elétricos da distribuidora, assim como às estruturas de acesso 

existentes no estado. 

Os municípios afetados, bem como a quantidade de interrupções, que 

afetou cada um deles estão relacionados na Lista 1 a seguir:  

 

Lista 1 ï Lista de Municípos Atingidos  

 

MUNICÍPIO QTD INTERRUPÇÕES CLIENTES AFETADOS  

Boa Hora 7 48 

Miguel Leão 3 164 

Demerval Lobão 21 691 

Cabeceiras do Piauí 15 368 
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União 89 3775 

Barras 71 13051 

São Gonçalo do Piauí 55 3456 

Piracuruca 65 3122 

Miguel Alves 4 1342 

Aroazes 28 1439 

Batalha 48 2439 

Monsenhor Gil 34 6123 

São Pedro do Piauí 82 3296 

Boqueirão do Piauí 14 2018 

Esperantina 40 2026 

Passagem Franca do Piauí 15 422 

Curralinhos 11 2876 

Pedro II 21 579 

São José do Divino 4 92 

Capitão de Campos 10 559 

Piripiri 63 3186 

Água Branca 69 32735 

Barro Duro 20 1441 

São João do Arraial 6 110 

Amarante 2 13524 

Hugo Napoleão 38 463 

Beneditinos 8 205 

Morro do Chapéu do Piauí 10 444 

Brasileira 5 333 

São João da Fronteira 1 2 

Lagoa Alegre 9 1487 

Lagoinha do Piauí 7 335 

Caraúbas do Piauí 3 197 

Nazária 30 2727 

Lagoa do Piauí 18 572 

Lagoa de São Francisco 3 17 

Agricolândia 10 1336 

Santo Antônio dos Milagres 1 1 

Olho D'Água do Piauí 2 314 

São Félix do Piauí 2 253 

Total Geral 944 107568 

 

A Lista 2 a seguir relaciona os dados do evento que atingiu cerca de 107 

mil unidades consumidoras (UCs) atendidas pela distribuidora, um valor bastante 

significativo, o que evidencia a severidade da ocorrência. 
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Lista 2 ï Dados do Evento 

Dados do Evento 

a)    Código Único do Evento: 
11.2024 ï 
EQTL PI 

b)    Decorrente de: CHI Limite 

c)    Quantidade de Clientes Interrompidos: 107.568 

d)    Quantidade de Municípios atingidos: 40 

e)    Quantidade de Conjuntos atingidos: 21 

f)     Quantidade de Subestações atingidas: 26 

g)    Quantidade de Interrupções associadas ao evento: 944 

h)    Data e Hora de início da primeira interrupção: 
12/03/2024 
00h36m47s 

i)     Data e hora de término da última interrupção: 
21/03/2024 
11h59m00s 

j)     Média da duração das interrupções: 08,44 horas 

k)    Duração da interrupção mais longa: 166,57 horas 

l)     Tempo Médio de Preparação - TMP 342 min 

m)   Tempo Médio de Deslocamento ï TMD 44 min 

n)    Tempo Médio de Execução - TME 139 min 

o)    Soma do CHI das interrupções associadas ao evento: 412.524,89 

p)    CHI Limite: 377.156 

 

Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início e fim do 

evento as informações disponíveis no laudo climático fornecido pela 

CLIMATEMPO. 

Como pode ser observado na Figura 1, o evento iniciou no dia 12/03/2024, 

às 00h00 e se agravou até atingir o pico de consumidores interrompidos no dia 

12/03/2024, no horário das 08h00. Nesse mesmo dia, é possível ainda observar 

uma gradativa redução, até que no horarario das 23h00 do dia 15/03/2024, é 

evidenciado o fim do evento, segundo o laudo meteorológico fornecido pela 

CLIMATEMPO.  
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Análise Gráfica (Ampliar) 
 

 

Figura 1 ï Curva horária de consumidores interrompidos 

 

Além disso, é possível notar pela Figura 2 abaixo que mesmo dada a 

situação climática de alta intensidade, as equipes de atendimento continuaram, 

na medida do possível, realizando as devidas manutenções. Percebe-se, 

inclusive, uma curva com elevações nas conclusões de ocorrências coletivas 

conforme o passar dos dias, acontecimento bastante evidente nos dias 14 e 15 

de março, justificado pela mobilização de equipes adicionais, advindas de outros 

processos que deram suporte no cenário de dificuldade. 

Análise Gráfica (Ampliar) 
 

 

Figura 2 ï Ocorrências entrantes (vermelho) x concluídas (verde) 
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Por fim, mesmo com a mobilização de equipes adicionais, nota-se um 

tempo médio de preparação (TMP) elevado, justificado com base na 

característica e momento da ocorrência do evento. Pelo próprio laudo climático, 

notam-se altos índices pluviométricos, bem como fortes rajadas de vento e 

elevadas quantidades de descargas atmosféricas, caracterizando, por muitas 

vezes, uma situação de impedimento no atendimento ou de insegurança para o 

mesmo, majorando o impacto nos tempos médios, principalmente TMP e TMA. 

 

3 INFORMAÇÕES DO LAUDO 

A Climatempo, por meio de seus meteorologistas, emitiu um laudo 

meteorológico decorrente de região com tempestades associadas à 

presença de área de forte divergência em altos níveis combinada à 

atuação da Zona de Convergência Intertropical, sobre todo o estado do 

Piauí, que provocaram chuvas intensas, bem como a ocorrência de 

descargas atmosféricas, contendo, de acordo com a Codificação 

Brasileira de Desastres ï COBRADE: 1.3.1.2.0 - Zona de convergência, 

chuvas intensas - 1.3.2.1.4, vendaval - 1.3.2.1.5 e tempestade de raios - 

1.3.2.1.2. 

Iniciando no dia 12 de março de 2024 às 00h00 e finalizando no dia 15 de 

março de 2024 às 23h00. No laudo, é destacado como região de abrangência 

as regionais Norte, Metropolitana e Sul. 
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4 DESCRIÇÃO DO EVENTO 

 

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO 

O evento meteorológico foi de corrente de região com tempestades 

associadas à presença de área de forte divergência em altos níveis combinada 

à atuação da Zona de Convergência Intertropical. Esse sistema foi responsável 

pela ocorrência de chuvas intensas, tempestades de raios e fortes rajadas de 

vento sobre todo o estado do Piauí e, como consequência, impactou as 

operações de atendimento emergencial. Estações do INMET e do CEMADEN 

registraram chuva significativa durante o período. 

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no 

município de União, localizado na regional Metropolitana, totalizando 118 mm.  

A maior rajada de vento registrada no estado atingiu valores de 54 km/h no 

município de Floriano, localizado na regional Sul. Ventos dessa magnitude são 

classificados como vento forte, com potencial para movimentar grandes árvores. 

 

No dia 12 de março, houve registro de chuva moderada em todas as 

regionais do estado. Houve registro de raios sobre todas as regionais. A maior 

densidade de raios foi sobre a regional Metropolitana. 

 

No dia 13 de março, houve registro de chuva extrema na regional 

Metropolitana. Nas demais regionais, houve moderada. Houve registros em 

todas as regionais. 
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No dia 14 de março, houve registro de chuva moderada nas regionais 

Metropolitana e Norte. Houve registro de grande quantidade de raios sobre todas 

as regionais, com maior densidade concentrada na regional metropolitana. 

 

Por fim, no ultimo dia do evento, dia 15 de março, chuva extrema foi 

registrada na regional Norte. Em Metropolitana choveu forte, e na Sul houve 

registro de chuvas moderadas. 

 

Ao Longo de todo o período, os maiores acumulados de chuva foram 

registrados na regional Metropolitana, com volumes superiores a 110 mm.  

Ao longo dos dias 12 e 15 de março houve registro de raios em todas as 

regionais sob concessão da Equatorial-PI. 

Por fim, observa-se que houve registro de alta densidade de descargas 

elétricas durante o evento como um todo na área de concessão da Equatorial-

PI. O máximo registrado foi de 18.009 ocorrências de raios nuvem-solo na 

regional Metropolitana. Isso é caracterizado como um evento de tempestade de 

raios.  

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas 

e vendavais durante o período do evento analisado caracterizam um evento 

severo na área de concessão da Equatorial-PI, que resultou em danos ao 

sistema elétrico de distribuição e, de maneira ainda mais acentuada, na 

dificuldade de acesso para o atendimento às ocorrências na macrorregião 

atingida.  
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O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva em algumas 

áreas, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, 

ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de 

postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, inutilização de 

isoladores, entre outras consequências severas. 

 Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para 

prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de 

atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo 

de água no solo, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em 

razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas. A medida que o 

evento teve sua intensidade abrandada e com a ausência de descargas 

atmosféricas, realizou-se o seguro restabelecimento do sistema, em que as 

equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário 

para a normalização da situação.  

Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo 

evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial 

e de manutenção. Por fim, visando sempre a segurança, todos os trabalhos 

realizados dentro desse contexto envolveram a conscientização da comunidade 

sobre os riscos associados à eletricidade.
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4.2  REGIÃO AFETADA 

 

No intuito de promover a contextualização do objeto deste evento caracterizado como Situação de Emergência, a região 

afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pelas figuras abaixo, onde destaca-se os alimentadores da 

área de conseção da Equatorial Piauí e suas subestações.  

Mapa Geoelétrico 

 

 
Figura 3 ï Mapa Geoeletrico dos alimentasdores e subestações 
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Na figura acima, fica evidente que os alimentadores e subestações 

afetados estão geograficamente situados na região de abrangência abordada no 

laudo da CLIMATEMPO ENERGIA. Além disso, na Figura 4 é apresentado o 

diagrama unifilar da área de concessão da Equatorial Piauí, destacadas as 

subestações que foram afetadas pelo evento climático. 
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Diagrama Unifilar 

 

Figura 3 ï Diagrama unifilar do sistema de distribuição da Equatorial Piauí 

Unifilar_EQTLPI_ISE_

08_Mar.pdf
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Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 3 a seguir 

foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto. 

 

Lista 3 ï Lista de Subestações Atingidas 

SUBESTAÇÃO QTD INTERRUPÇÕES CLIENTES AFETADOS  

VDJ 2 158 

VAL 9 571 

UNO 67 5374 

SPP 312 57597 

PRI 89 4896 

PMR 2 36 

PDS 23 592 

PCA 93 3729 

NZA 36 3036 

NVL 19 929 

NOT 19 868 

MTO 7 138 

MBA 11 485 

MAV 6 21 

LUZ 1 18 

JFR 1 19 

ETA 71 3889 

EBV 2 253 

DML 27 911 

CRO 37 8892 

CPM 18 2022 

CBC 13 389 

CBA 1 39 

BAS 66 12497 

ALG 10 207 

- 2 2 

Total Geral 944 107568 

 

Ao final deste relatório, na lista anexa, temos as subestações afetadas 

associadas a cada interrupção pela qual a mesma foi atingida. 
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4.3 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO 

 

A seguir, serão detalhados, por ocorrência, os danos causados ao sistema 

elétrico de distribuição decorrentes desses eventos climáticos, cujos impactos, 

relevantes para as regiões piauienses, constam evidenciados nos dados 

relativos ao evento objeto deste relatório. 

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 que disponibilizamos 

separadamente em pdf, encontravam-se em áreas urbanas e rurais, causando 

interrupção de blocos de clientes que em média somaram 106 unidades 

consumidoras cada. 

Tabela 1 ð 

Materiais&equipamentos danificados_ISE_11.pdf 

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, transformadores, 

postes, isoladores e cabos são unidades diretamente afetadas por situações 

climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes blocos de clientes, 

como podemos observar no quadro abaixo. 

 

Tabela 2 - Interrupções por equipamentos afetados  

TIPO DE EQUIPAMENTO  QTD INTERRUPÇÕES CLIENTES AFETADOS  

ENTRADA INDIVIDUAL 484 484 

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA 248 17283 

CHAVE FUSÍVEL 176 27547 

 RELIGADOR 29 16262 

CHAVE FACA UNIPOLAR 1 256 

 DISJUNTOR 6 45736 

Total Geral 944 107568 
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É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os 

principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de 

acesso que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido 

restabelecimento das ocorrências nas regiões afetadas pelos eventos climáticos. 

 
5 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA 

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de 

equipes dedicadas a outros processos, a exemplo de equipes multifuncionais, 

ligação nova, corte e até mesmo negociação. Além disso, tendo em vista as 

dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com 

tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas prováveis 

más condições de locomoção. Todo o contingente mobilizado encontra-se na 

Tabela 3.  

No total foram alocadas 210 equipes para atendimento às interrupções 

dessa situação de emergência, o que representa um significativo incremento em 

relação ao número de 100 equipes usualmente dedicadas a esses atendimentos. 

 

Tabela 3 - Estrutura das equipes  

EQUIPE PROCESSO ESTRUTURA MOBILIZAÇÃO 

PI-AGB-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-AGB-E001T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-BAS-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-BAS-E001T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-BAS-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_LEVE NORMAL 

PI-BAS-Y001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_4X4 NORMAL 

PI-BRD-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-BTA-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-BTA-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_LEVE NORMAL 

PI-BTL-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-CET-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_LEVE NORMAL 
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PI-CPM-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-CPM-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-CPM-E002T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-CPM-Y001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_4X4 NORMAL 

PI-CPM-Y002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_4X4 NORMAL 

PI-DMV-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_LEVE NORMAL 

PI-ETA-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-ETA-E001T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-ETA-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-ETA-E003M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-FAO-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-FAO-E001T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-FAO-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-LCO-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-LCO-E001T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-LCO-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-LCO-E002T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-MAV-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-MGL-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-MTO-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-MTO-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_LEVE NORMAL 

PI-NZA-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-OER-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-OER-E001T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-OER-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_LEVE NORMAL 

PI-PAB-E001N ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PAB-E001T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PAB-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PAB-E002T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PAB-E003M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PAB-E003T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PAB-E004M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PAB-E005M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PAB-Y001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_4X4 NORMAL 

PI-PAL-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PAL-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_LEVE NORMAL 

PI-PCA-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PCA-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_LEVE NORMAL 

PI-PDS-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PDS-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PRI-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PRI-E001T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PRI-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PRI-E002T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 
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PI-PRI-E003M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-PRI-E004M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-SMG-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-SPP-E001N ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-SPP-E001T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E002M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E002T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E003N ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E003T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E004M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E004T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E005N ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E005T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E006M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E006T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E007N ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E007T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E008M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E008T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E009M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E009T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E010M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E010T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E011M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_LEVE NORMAL 

PI-THE-E012M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_LEVE NORMAL 

PI-THE-E013M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_LEVE NORMAL 

PI-THE-E014M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_LEVE NORMAL 

PI-THE-E015M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_LEVE NORMAL 

PI-THE-E016N ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E016T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E017N ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E017T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E018N ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E018T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-THE-E019M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_LEVE NORMAL 

PI-THE-E020M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_LEVE NORMAL 

PI-THE-Y001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_4X4 NORMAL 

PI-THE-Y003M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_4X4 NORMAL 

PI-THE-Y004M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_4X4 NORMAL 

PI-THE-Y007M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_4X4 NORMAL 

PI-UNO-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-UNO-E001T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-VAL-E001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 

PI-VAL-E001T ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_3E_4X4 NORMAL 
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PI-VAL-Y001M ATENDIMENTO EMERGENCIAL AE_8H_2E_4X4 NORMAL 

PI-AGB-C001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-AGB-C002M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-AGB-R001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-ATS-C002M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-BAS-C001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-DMV-C001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-DMV-C002M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-DMV-R001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-ETA-C001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-ETA-C002M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-ETA-R001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-FAO-C003M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-JFR-C002M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-OER-C001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-OER-C002M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-PAB-C001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-PAB-C002M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-PAB-C003M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-PAB-C004M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-PRI-C001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-PRI-R001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-RGN-C002M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-RGN-C003M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-RGN-R001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C002M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C003M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C006M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C007M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C008M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C009M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C010M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C011M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C012M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C013M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C014M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C015M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C016M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C017M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C018M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C019M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C021M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C022M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 
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PI-THE-C023M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C025M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C026M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C027M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-C028M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-R001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-R002M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-R003M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-R004M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-R005M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-R006M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-R007M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-R008M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-UNO-C001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-VAL-C001M EQUIPE DE CORTE CR_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-L009M LN 4X4 LN_8H_2E_4X4 EXTRA 

PI-ETA-L001M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-FAO-L002M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-OER-L001M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-PAB-L001M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-PCA-L001M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-SPP-L001M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-L003M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-L004M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-L006M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-L007M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-L010M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-L011M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-L013M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-L014M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-L015M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-L016M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-L020M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-UNO-L001M LN LEVE LN_8H_2E_LEVE EXTRA 

METM0 OUTROS 8h 2x4 (2E) EXTRA 

METM78 OUTROS 8h 2x4 (2E) EXTRA 

NORM0 OUTROS 8h 2x4 (2E) EXTRA 

PI-THE-U001M OUTROS 8h 2x4 (2E) EXTRA 

SUM0 OUTROS 8h 2x4 (2E) EXTRA 

SUM01 OUTROS 8h 2x4 (2E) EXTRA 

THEM11 OUTROS 8h 2x4 (2E) EXTRA 

PI-OER-F006M PERDAS RE_8H_2E_INSPECAO EXTRA 

PI-THE-F007M PERDAS RE_8H_2E_INSPECAO EXTRA 

PI-THE-F028M PERDAS RE_8H_2E_INSPECAO EXTRA 



RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA ISE 08.2024 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ  
Rua João Cabral, 730 ï Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030 

www.pi.equatorialenergia.com.br  

 

PI-THE-F031M PERDAS RE_8H_2E_INSPECAO EXTRA 

PI-THE-F039M PERDAS RE_8H_2E_INSPECAO EXTRA 

PI-THE-F041M PERDAS RE_8H_2E_INSPECAO EXTRA 

PI-ATS-J001M PI RAMAL PR_8H_2E_PICKUPLEVE EXTRA 

PI-THE-J001M PI RAMAL PR_8H_2E_PICKUPLEVE EXTRA 

PI-THE-J003M PI RAMAL PR_8H_2E_PICKUPLEVE EXTRA 

PI-THE-J005M PI RAMAL PR_8H_2E_PICKUPLEVE EXTRA 

PI-UNO-J001M PI RAMAL PR_8H_2E_PICKUPLEVE EXTRA 

PI-AGB-D001M SEED MONEY SD_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-PAB-D001M SEED MONEY SD_8H_2E_4X4 EXTRA 

PI-PAB-D002M SEED MONEY SD_8H_2E_4X4 EXTRA 

PI-PAB-D003M SEED MONEY SD_8H_2E_4X4 EXTRA 

PI-PAB-D005M SEED MONEY SD_8H_2E_4X4 EXTRA 

PI-PRI-D001M SEED MONEY SD_8H_2E_4X4 EXTRA 

PI-PRI-D002M SEED MONEY SD_8H_2E_4X4 EXTRA 

PI-PRI-D003M SEED MONEY SD_8H_2E_4X4 EXTRA 

PI-THE-D001M SEED MONEY SD_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-D003M SEED MONEY SD_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-D004M SEED MONEY SD_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-D006M SEED MONEY SD_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-D007M SEED MONEY SD_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-D008M SEED MONEY SD_8H_2E_LEVE EXTRA 

PI-THE-D009M SEED MONEY SD_8H_2E_LEVE EXTRA 

 
 

Na tabela resumida a baixo, é possível visualizar o quantitativo de equipes 
extras que foram mobilizadas em comparação com a quantidade de equipes 
normalmente utilizadas para o atendimento. 

 
 

Tabela 4 ɀ Resumo Estrutura das equipes   

EQUIPES MOBILIZADAS QUANTIDADE 

EXTRA 110 

EQUIPE DE CORTE 58 

LN 4X4 1 

LN LEVE 18 

OUTROS 7 

PERDAS 6 

PI RAMAL 5 

SEED MONEY 15 

NORMAL 100 

ATENDIMENTO EMERGENCIAL 100 

 
 



RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA ISE 08.2024 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ  
Rua João Cabral, 730 ï Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030 

www.pi.equatorialenergia.com.br  

 

 
 
 
 
 
6 ANEXOS 

 
 

Anexo I ï Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema 

Elétrico 

Anexo II - Reportagens da Mídia 

Anexo III ï Laudo de Evento Climático Intenso para o Piauí 

Anexo IV ï Lista das Ocorrências em Situação de Emergência 

Anexo V ï Figuras ampliadas 

 

 

 

Anexo I ï Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema 
Elétrico 
 

Evidências Fotográficas 
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Foto ï Devido ao grande volume de chuvas, causou 
impossibilidade de restabelecimento imediato do circuito 

por questões de segurança.  
Regional: Sul Data: 15/03/2024. 

 

Foto ï O alto volume de chuvas, causou 
impossibilidade de restabelecimento imediato do circuito 

por questões de segurança. 
 Regional: Sul Data: 12/03/2024 

 

  
 

Foto ï Dificuldade de acesso por atoleiros em vias de tráfego, devido alto volume de chuvas.  
Regional: Sul Data: 15/03/2024. 

 

 

  

Foto ï Dificuldade de acesso ï Devido ao alto volume de chuvas, algumas estradas ficaram alagadas e com 
regiões de atoleiros, impossibilitando o acesso imediato das equipes aos locais de defeito.  

Regional: Sul Data: 12/03/2024. 
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Foto ï Muita chuva na região, impossibilitando a recupeção imediata do circuito, devido questões de segurança.  
Município: Água Branca Regional: Metropolitana Data: 12/03/2024. 

 

 

  

Foto ï Muita chuva na região, impossibilitando a recupeção imediata do circuito, devido questões de segurança.  
Município: São Pedro do Piauí Regional: Metropolitana Data: 12/03/2024. 
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Foto ï Dificuldade de acesso por alagamento em via de tráfego devido alto volume de chuvas.  
Regional: Metropolitana Data: 15/03/2024. 

 

 

 

Foto ï Dificuldade de acesso por alagamento em via de tráfego devido alto volume de chuvas. 
 Regional: Norte Data: 12/03/2024. 
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Foto ï Dificuldade de acesso - Devido alto volume de chuvas, estradas de barro criaram regiões de atoleiros.  
Na imagem, observa-se a viatura utilizada pela equipe da equatorial atolada.  

Regional: Norte Data: 15/03/2024. 
 

 

  

Foto ï Dificuldade de acesso - Devido alto volume de chuvas, estradas de barro criaram regiões de atoleiros.  
Na imagem, observa-se que a viatura utilizada pela equipe da equatorial atolou, o que impossibilitou o atendimento 

imediato.  Regional: Norte Data: 14/03/2024. 

 

 



RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA ISE 08.2024 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ  
Rua João Cabral, 730 ï Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030 

www.pi.equatorialenergia.com.br  

 

  

Foto ï Dificuldade de acesso por alagamento da via de acesso, devido alto volume de chuvas que atingiram a 
região.  Regional: Norte Data: 13/03/2024. 

 

 

 

Foto ï Dificuldade de acesso por alagamento da via de acesso, devido alto volume de chuvas que atingiram a 
região.  Regional: Picos Data: 12/03/2024. 
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Foto ï Dificuldade de acesso por alagamento da via de acesso, devido alto volume de chuvas que atingiram a 
região.  Regional: Picos Data: 13/03/2024. 

 

 

  

Foto ï Dificuldade de acesso devido regiões de atoleiro, causadas pelo alto volume de chuvas no período.  
Regional: Picos Data: 14/03/2024. 
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Foto ï Dificuldade de acesso devido regiões área alagada, causadas pelo alto volume de chuvas no período.  
Regional: Picos Data: 12/03/2024. 

 

 

  

Foto ï Dificuldade de acesso devido regiões área alagada, causadas pelo alto volume de chuvas no período.  
Regional: Picos Data: 12/03/2024. 
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Foto ï Dificuldade de acesso -  Estrada de barro e com regiões de atoleiros, causadas pela chuva. 
Regional: Picos Data: 13/03/2024. 

 

 

 

Foto ï Dificuldade de acesso -  Estrada de barro e com regiões de atoleiros, causadas pela chuva. 
Regional: Picos Data: 13/03/2024. 
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Foto ï Dificuldade de acesso -  Estrada danificada pelo grande volume de chuvas que ocasionou elevação no 
volume do rio. 

Regional: Picos Data: 14/03/2024. 
 

 

  

Foto ï Dificuldade de acesso - Devido grande volume de chuvas, a equipe teve dificuldade de acessar o local do 
defeito. Ao chegar ao local, constatou que a região estava completamente alagada, inclusive com parte da estrutura 

desustentação (poste) da rede elétrica submersa. 
Regional: Picos Data: 14/03/2024. 

 

 

Anexo II - Reportagens da Mídia 

Evidência de Mídias 
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https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/03/13/piaui-
tera-chuva-pelos-proximos-dias-veja-previsao-do-

tempo.ghtml 
 

  

https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/3/12/inmet-
alerta-para-risco-potencial-de-chuvas-em-191-

cidades-do-piaui-566531.html 
 

 

 

https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/3/12/inmet-
alerta-para-risco-potencial-de-chuvas-em-191-

cidades-do-piaui-566531.html 

 

https://cidadeverde.com/noticias/409551/piaui-tem-
previsao-de-chuvas-intensas-com-acumulado-de-ate-

300-mm-nos-proximos-dias#google_vignette 

 

https://cidadeverde.com/noticias/409501/piaui-tera-7-
dias-com-possibilidade-de-chuvas-intensas-

acumulado-pode-ultrapassar-100-mm 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/03/13/piaui-tera-chuva-pelos-proximos-dias-veja-previsao-do-tempo.ghtml
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/03/13/piaui-tera-chuva-pelos-proximos-dias-veja-previsao-do-tempo.ghtml
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/03/13/piaui-tera-chuva-pelos-proximos-dias-veja-previsao-do-tempo.ghtml
https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/3/12/inmet-alerta-para-risco-potencial-de-chuvas-em-191-cidades-do-piaui-566531.html
https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/3/12/inmet-alerta-para-risco-potencial-de-chuvas-em-191-cidades-do-piaui-566531.html
https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/3/12/inmet-alerta-para-risco-potencial-de-chuvas-em-191-cidades-do-piaui-566531.html
https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/3/12/inmet-alerta-para-risco-potencial-de-chuvas-em-191-cidades-do-piaui-566531.html
https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/3/12/inmet-alerta-para-risco-potencial-de-chuvas-em-191-cidades-do-piaui-566531.html
https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/3/12/inmet-alerta-para-risco-potencial-de-chuvas-em-191-cidades-do-piaui-566531.html
https://cidadeverde.com/noticias/409551/piaui-tem-previsao-de-chuvas-intensas-com-acumulado-de-ate-300-mm-nos-proximos-dias%23google_vignette
https://cidadeverde.com/noticias/409551/piaui-tem-previsao-de-chuvas-intensas-com-acumulado-de-ate-300-mm-nos-proximos-dias%23google_vignette
https://cidadeverde.com/noticias/409551/piaui-tem-previsao-de-chuvas-intensas-com-acumulado-de-ate-300-mm-nos-proximos-dias%23google_vignette
https://cidadeverde.com/noticias/409501/piaui-tera-7-dias-com-possibilidade-de-chuvas-intensas-acumulado-pode-ultrapassar-100-mm
https://cidadeverde.com/noticias/409501/piaui-tera-7-dias-com-possibilidade-de-chuvas-intensas-acumulado-pode-ultrapassar-100-mm
https://cidadeverde.com/noticias/409501/piaui-tera-7-dias-com-possibilidade-de-chuvas-intensas-acumulado-pode-ultrapassar-100-mm
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https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/03/15/chuva-
torrencial-alaga-ruas-e-agua-invade-casas-em-buriti-

dos-lopes-video.ghtml 

 

https://a10mais.com/noticias/geral/previsao-do-tempo-
continua-apontando-chuva-intensa-em-todo-o-piaui-

18387.html 

 

https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/3/15/inmet-
emite-alertas-para-chuvas-em-todas-as-cidades-do-

piaui-566716.html 

 

https://www.jtnews.com.br/noticias/apos-fortes-
chuvas-acudes-rompem-e-caridade-do-piaui-registra-

nova-cheia-populacao-esta-em-alerta-18190.html 

 

https://infonewss.com/chuvas-rompem-barragens-e-
rodovias-causam-alagamentos-e-uma-pessoa-

desaparece-em-caridade-do-piaui/ 

 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/03/15/chuva-torrencial-alaga-ruas-e-agua-invade-casas-em-buriti-dos-lopes-video.ghtml
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/03/15/chuva-torrencial-alaga-ruas-e-agua-invade-casas-em-buriti-dos-lopes-video.ghtml
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/03/15/chuva-torrencial-alaga-ruas-e-agua-invade-casas-em-buriti-dos-lopes-video.ghtml
https://a10mais.com/noticias/geral/previsao-do-tempo-continua-apontando-chuva-intensa-em-todo-o-piaui-18387.html
https://a10mais.com/noticias/geral/previsao-do-tempo-continua-apontando-chuva-intensa-em-todo-o-piaui-18387.html
https://a10mais.com/noticias/geral/previsao-do-tempo-continua-apontando-chuva-intensa-em-todo-o-piaui-18387.html
https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/3/15/inmet-emite-alertas-para-chuvas-em-todas-as-cidades-do-piaui-566716.html
https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/3/15/inmet-emite-alertas-para-chuvas-em-todas-as-cidades-do-piaui-566716.html
https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/3/15/inmet-emite-alertas-para-chuvas-em-todas-as-cidades-do-piaui-566716.html
https://www.jtnews.com.br/noticias/apos-fortes-chuvas-acudes-rompem-e-caridade-do-piaui-registra-nova-cheia-populacao-esta-em-alerta-18190.html
https://www.jtnews.com.br/noticias/apos-fortes-chuvas-acudes-rompem-e-caridade-do-piaui-registra-nova-cheia-populacao-esta-em-alerta-18190.html
https://www.jtnews.com.br/noticias/apos-fortes-chuvas-acudes-rompem-e-caridade-do-piaui-registra-nova-cheia-populacao-esta-em-alerta-18190.html
https://infonewss.com/chuvas-rompem-barragens-e-rodovias-causam-alagamentos-e-uma-pessoa-desaparece-em-caridade-do-piaui/
https://infonewss.com/chuvas-rompem-barragens-e-rodovias-causam-alagamentos-e-uma-pessoa-desaparece-em-caridade-do-piaui/
https://infonewss.com/chuvas-rompem-barragens-e-rodovias-causam-alagamentos-e-uma-pessoa-desaparece-em-caridade-do-piaui/
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Anexo III ï Laudo de Evento Climático Intenso para o Piauí 
 

Laudo 
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