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1 OBJETIVO

O objetivo desse relatorio é apresentar os elementos necessarios para o
suficiente embasamento do pedido de expurgo das Interrupcées em Situagao de
Emergéncia para todas as Regionais da Area de Concessdo da Equatorial
Energia Piaui, que foram impactadas por uma situacéo climéatica atipica e de alta
intensidade.

A seguir, serdo apresentados os itens enumerados no Moddulo 8 do
PRODIST, revisado pela Resolu¢cdo Normativa n°® 956, de 7 de dezembro de
2021, e referentes aos eventos climaticos que atingiram o Piaui, entre os dias 25

e 28 de outubro de 2022.

2 RESUMO DO EVENTO

A area de concessédo da Equatorial Piaui, em todas as suas regionais, foi
no més de outubro, afetada por fendbmenos climéticos e tempestades severas
gue causaram grandes danos aos Sistemas Elétricos da distribuidora, assim
como as estruturas de acesso existentes no estado.

A Lista 1 a sequir relaciona os dados do evento que atingiu quase 190 mil
unidades consumidoras (UCs) atendidas pela distribuidora, um valor bastante

significativo, o que evidencia a severidade da ocorréncia.
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Listali Dados do Evento
Dados do Evento
a) Cadigo Unico do Evento: 13.2022 71 EQTL PI
b) Decorrente de: Limite de CHI
c) Quantidade Clientes Interrompidos: 189.843
d) Quantidade de Municipios atingidos: 169
e) Quantidade de Conjuntos atingidos: 42
f) Quantidade de Subestacdes atingidas: 85
g) Quantidade de Interrupc¢des associadas ao evento: 793
h) Data e Hora de inicio da primeira interrupgéo: 25/10/2022 05:32:59
i) Data e hora de término da ultima interrupc¢ao: 01/11/2022 20:50:00
j) Média da duracéo das interrupcdes: 7,70
k) Duracéo da interrupcado mais longa: 133,48
[) Tempo Médio de Preparagcédo i TMP 5,93
m) Tempo Médio de Deslocamento i TMD 0,91
n) Tempo Médio de Execucdo i TME 0,86
0) Soma do CHI das interrupcdes associadas ao evento: 632.308

Para a definicdo da janela de expurgo utilizou-se como inicio do evento as
informacdes disponiveis no laudo climéatico e o fim o critério matematico de
restabelecimento de 90% dos consumidores interrompidos considerando o pico

do Evento registrado.
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Figura 1 z Curvahoraria de consumidores interrompidos

Como pode ser observado na Figura 1, o evento iniciou no dia 25/10/2022,
as 17h00 e se agravou até atingir o pico de consumidores interrompidos, as 8h00
do dia 26/10/2022. No inicio do dia seguinte, 27/10/2022, é possivel visualizar
uma tempordria reducdo, no entanto logo em seguida percebe-se outra
elevacdo, seguida de mais uma breve queda, ocorrida as 21h00. Apds algumas
horas, mais precisamente as 5h00 do ia seguinte, 28/10/2022, h4 um novo
aumento nas ocorréncias. No horério de 23hoo do mesmo dia, inicia uma
gradativa reducéo até que no horario de 4h00 do dia 29/10/2022, é evidenciado
o fim do evento, segundo o critério adotado de restabelecimento de 90% dos
clientes interrompidos desde o inicio do evento.

A andlise baseada nos 90% restabelecidos leva em consideracao que
mesmo apOs o0 encerramento sinalizado pelo documento meteoroldgico acerca
do evento climatico, a distribuidora continua a lidar com elevadas quantidades
de ocorréncias. Estes impactos adicionais tém como causa principal o
impedimento de atuacdo imediata das equipes, tendo em vista as dificuldades

evidenciadas apos o temporal.
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Além disso, € possivel notar pela Figura 2 abaixo que mesmo dada a
situacdo climética de alta intensidade as equipes de atendimento continuaram,
na medida do possivel, realizando as devidas manutencdes. Percebe-se,
inclusive, uma curva com elevagdes nas conclusdes de ocorréncias coletivas
conforme o passar dos dias, acontecimento bastante evidente tanto no primeiro
quanto no segundo dia de evento, justificado pela mobilizacdo de equipes
adicionais, advindas de outros processos que deram suporte apesar do cenario

de dificuldade.

Analise Gréfica

ABRG Y REGIONAL +T
Contagen de CCORRENCIA D

Figura 2 z Ocorréncias entrantes (vermelho) x concluidas (verde)

Por fim, mesmo com a mobilizacdo de equipes adicionais, nota-se um
Tempo Médio de Preparacdo (TMP) elevado, justificado com base na
caracteristica e momento da ocorréncia do evento. Pelo proprio laudo climético
nota-se altos indices pluviométricos, bem como elevadas quantidades de
descargas atmosféricas e ventos fortes, caracterizando, por muitas vezes, ou
uma situacdo de impedimento no atendimento ou de inseguranga, majorando

assim o impacto nos tempos médios, principalmente o TMP.

EQUATORIAL ENERGIA PIAUI
Rua Jodo Cabral301 Centro SulTeresina/P164001-030
www.ma.equatorialenergia.com.br



RELATORIO DE INTEHRRAO EM SITUACAO DE

EMERGENCIA ISE2022 _pnunitanial
oQuUAdiLul 1ar

ENERGIA

3 INFORMACOES DO LAUDO

Durante o periodo de 25 a 28 de outubro de 2022, foram identificados
eventos meteorolégicos no estado do Piaui. No periodo de 08 a 09 de outubro
de 2022 a entrada de umidade do oceano em direcdo a costa e a presenca de
uma forte divergéncia em altos niveis favoreceram a formacao de tempestades
no norte do estado de Piaui. Esse sistema foi responsavel pela ocorréncia de
chuva forte, raios e rajadas de vento no dia 08 de outubro e na madrugada do
dia 09 de outubro. O evento do periodo de 09 a 11 de outubro de 2022 foi
provocado pela aproximacdo de uma frente fria, que provocou um vendaval
sobre o sul do Piaui. Neste periodo foram registrados ventos maximos em torno
dos 57 km/h, que estédo associados a efeitos como a movimentacéo de grandes

arvores, corroborando para identificacdo de um evento severo no estado.

4 DESCRICAO DO EVENTO

4. 1DETALHAMENTO DO EVENTO

A convergéncia de umidade proveniente do Atlantico tropical e da
Amazbnia, combinada com a presenca de um cavado em médios niveis da
atmosfera, favoreceram a formacéo de uma zona de convergéncia sobre centro-
norte do Brasil, incluindo o estado do Piaui. Este sistema foi responsavel pela
ocorréncia de tempestades que provocaram chuvas intensas, fortes rajadas de

vento e descargas atmosféricas sobre o estado.

A fim de identificar nacleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o
desenvolvimento e posicao de sistemas meteoroldgicos, séo utilizadas imagens
de satélite. As Figuras 2 a 5 (Anexo lll), apresentam as imagens do satélite
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GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o periodo
de 25 a 28 de outubro de 2022, agrupadas por dia. Os tons mais quentes
(amarelo, vermelho e rosa) indicam a presenca de nuvens de grande

desenvolvimento vertical, geralmente associadas a ocorréncia de tempo severo.

Na analise do dia 25 de outubro (Figura 2 i Anexo lll), a partir da
madrugada, observa-se a presenca de nebulosidade e o surgimento de nucleo
de chuvas bem localizados. Ao longo do periodo, esses nucleos de chuva se
tornam cada vez mais intensos e abrangentes. Verifica-se a presenca de
nebulosidade de grande desenvolvimento vertical que esta associada a chuvas

fortes sobre todo o estado do Piaui.

Nos dias 26 de outubro e 27 de outubro (Figuras 3 e 4 i Anexo lll), ha a
presenca de nucleos de chuva espalhados pela regido e uma nebulosidade mais
rasa que cobre todo o estado, indicando a permanéncia de chuvas intensas ao

longo desse periodo, que pode ter sido pontualmente forte em algumas areas.

Por fim, no dia 28 de outubro (Figura 517 Anexo lll), durante a madrugada
e inicio da manh@, ainda havia a presenca de nebulosidade sobre o estado. Ao

longo do dia, as nuvens se dissiparam e a chuva cessou.

Para facilitar a compreenséao espacial dos volumes de chuva registrados no
Piaui, as Figuras 6 a 9 (Anexo lll) e para o periodo completo do evento (Figura
107 Anexo lll), a chuva registrada pelas estagfes meteorologicas do INMET e
do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais

intensas.
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As estacBes meteoroldgicas realizam medi¢cdes pontuais, porém, esses
valores sdo representativos de toda a area em seu entorno. Além disso, essa
andlise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma

maior confiabilidade da ocorréncia de chuva na regiéo.

No dia 25 de outubro (Figura 6 i Anexo lll), a chuva foi predominantemente
de intensidade moderada a forte, com valores variando entre 20 e 30 mm. Neste
dia, houve registro de chuva extrema, com acumulado diario superior a 50 mm

na regional Sdo Raimundo Nonato.

O dia 26 de outubro (Figura 7 i Anexo Ill) foi marcado pela presenca de

chuva moderada com acumulados méaximos variando entre 10 e 20 mm.

No dia 27 de outubro (Figura 87 Anexo lll), houve apenas registro de chuva
na regional Picos, com valores em torno de 10 mm. Apesar disso, através das
imagens de satélite, € possivel verificar a presenca de nebulosidade associada

a ocorréncia de chuvas sobre toda a area analisada.

Por fim, no dia 28 de outubro (Figura 9 17 Anexo lll), ndo houve registro de
chuva pelas estacGes meteoroldgicas. Porém, durante a madrugada ainda havia
nebulosidade associada a chuva fraca. Os acumulados de chuva durante todo o
periodo do evento (Figura 10 i Anexo Ill) mostram que 0s maiores acumulados
de chuva ficaram concentrados nas regionais Sdo Raimundo Nonato, com valor

préximo de 60 mm, e em Piripiri, com acumulados préximos de 30 mm.

O fendmeno natural resultou na interrupcdo intempestiva em algumas
areas, bem como causou danos as estruturas de sustentacdo de rede,

ocasionando situacbes de cabo partido, queima de elos fusiveis, quebra de
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postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, inutilizagcdo de

isoladores, entre outras consequéncias severas.

Dada a situacdo, ainda que diante do empenho da distribuidora para
prestacao do devido atendimento, visualizou-se uma majoracédo dos tempos de
atendimento, decorrente da limitacdo de acesso causada pelo elevado acumulo
de agua no solo, bem como na impossibilidade de atuar com seguranca em
razao das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e
em conjunto com a auséncia de descargas atmosféricas que permitiam o seguro
restabelecimento do sistema, momento representado pela data de concluséo
das ocorréncias, equipes emergenciais da Equatorial Piaui prestaram o
atendimento necessario para a hormalizacéo da situacao.

Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo
evento climéatico foram substituidas pelas equipes de atendimento emergencial
e de manutencdo. Por fim, visando sempre a seguranca, todos os trabalhos
realizados dentro desse contexto envolveram a conscientizacdo da comunidade

sobre os riscos associados a eletricidade.

4.2REGIAO AFETADA
No intuito de contextualizacdo do objeto deste Relatorio de Interrupgéo por
Situacdo de Emergéncia, a regido afetada encontra-se geograficamente e

eletricamente referenciada pelas figuras a seguir.
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Figura 3 - Area de concesséo da Equatorial Piaui
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Os consumidores atendidos pelas subestacdes listadas na Lista 2 a seguir

foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

Lista 27 Listade SubestacGes Atingidas

SE SUBESTACAO

AAD  ANTONIO ALMEIDA

ABU  ANISIO ABREU

ALG  ALTO LONGA

AME  AMARANTE

ATS  ALTOS

BAS  BARRAS

BGR  BAIXA GRANDE DO RIBE
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BIG BURITI GRANDE
BOJ BOM JESUS

BOL BOM LUGAR

BRL BERTOLINIA

BTV BEM TE VI

CBC CABECEIRAS

CBT CANTO DO BURITI
CER CERRADOS

CET COCAL DA ESTACAO
CMT CURIMATA

CPM CAMPO MAIOR
CRI CRISTINO CASTRO
CRL CARACOL

CRO CURRALINHOS
CRT CORRENTE

CTO CASTELO DO PIAUI
DML DEMERVAL LOBAO
EBV ELESBAO VELOSO
EMT ELISEU MARTINS
ESP ESPLANADA

ETA ESPERANTINA
FAO FLORIANO

FAT FARTURA

GBS GILBUES

GPE GUADALUPE

IGA ININGA

JAC JAICOS

JCA JOAO COSTA

JCK JOCKEY

JER JERUMENHA

JFR JOSE DE FREITAS
JUN JUNCO

LGA LAGOINHA

LUZ LUZILANDIA

MAD MANDACARU
MAV MIGUEL ALVES
MBA MARAMBAIA

MCU MACAUBA

MQP MARQUES

MTO MATIAS OLIMPIO
NOT NOVO ORIENTE
NVL NOVO NILO

NZA NAZARIA

NZR NAZARE

OER OEIRAS
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PAB PARNAIBA

PAD PARNAIBA I

PAL PAULISTANA

PCA PIRACURUCA

PCS PICOS

PDS PEDRO SEGUNDO
PID POLO INDUSTRIAL
PMR PALMEIRAIS

PRI PIRIPIRI
PTA PORTO ALEGRE DO PIAl
PTY POTY

RBG RIBEIRO GONCALVES
RGD RIBEIRO GONSALVES D(
RGE RIO GRANDE DO PIAUI
RGN REGENERACAO

RNA RENASCENCA

RPI RIBEIRA DO PIAUI

SAT SATELITE

SGF SIGEFREDO PACHECO
SJP SAO JOAO DR®AUI

SMO SIMOES

SMT SAO MIGUEL DO TAPUI(Q
SPM SIMPLICIO MENDES
SPP SAO PEDRO DO PIAUI
SRO SAO RAIMUNDO NONAT(
STL SANTO ANTONIO DE LIS
TBC TABOCA

TBL TABULEIRO 1

TSA CHESF

UNO UNIAO

URD URUCUI Il

URI URUCUI

VAL VALENCA

4.3DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELETRICO
A seguir, serdo detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuicdo
decorrentes destes eventos climaticos, cujos impactos, relevantes para o estado
do Piaui constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste

relatorio.
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RELATORIO DE INTEHRRAO EM SITUACAO DE
EMERGENCIA 122022

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em

areas urbanas e rurais, causando interrupcéo de varios blocos de carga.

Tabela 1 - Equipamentos danificados pelo evento

I

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS
TRANSFORMADOR 75 KVA, 15 KV
TRANSFORMADOR 45 KVA, 15 KV
TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV
TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV
TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV
TRANSF. MONOF. 15 KVA 7,97KV
TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV
TRANSF. MONOF. 05 KVA 7,97KV
TRANSF. BIFASICO 15K3/8KV
TRANSF. BIFASICO 10KVA 13.8KV
TERMINAL TUBULAR COMP. 16mm
SUPORTE GALV. P/ TRAFO 700MM
POSTE CONC. ARMADO DT 11/300
POSTE CONC. ARMADO DT 9/300
PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV
PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV
PARARAIO TIP@ALVULA P/ 15KV
PARAFUSO MAQ. 5/8X18" 6R
PARAFUSO MAQ. 5/8X10" 6R

NAO APLICADO

MANILHA SAPATILHA P/CABO 336,4
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR
LUVA EMENDA PREF. CABO 2/0ACSR
LUVAE.PREF.TOT.CABO1/0ACSR
ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25
ISOLADOR PORCELANA TP DISCO 15
ISOLADOR DISCO, 165 MM

QUANTIDADE

NINFPWININIEFPIAINOINININ|IFPIFLIN

=
\‘

©

N

w
N

RR(NR RN R

Isolador de pino HTOP, 25 KV

N
(o]

ISOL,POLIM,SUSP,GAREBAL,15KV,N IV

(&)

HASTE, TERRA,DN 16X1500mm@ig@0O

ol

G. P. H. PICABO 2/ AWG

=
o

FUSIVEL HH 15/17,5 KV 50A 475MM

(0]
o

FITAISOLANTE

[

ELO FUSIVEL DE 40 K

=

ELO FUSIVEL DE 30 K

=
w

ELO FUSIVEL DE 25 K

102

ELO FUSIVEL DE 20 K

ELO FUSIVEL DE 15 K

135
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ELO FUSIVEL DE 12 K 11
ELO FUSIVEL DE 10 K 177
ELO FUSIVEL DE 08 K 7
ELO FUSIVEL DE 06 K 203
ELO FUSIVEL DE 05 H 199
ELO FUSIVEL DE O3 H 191
ELO FUSIVEL DE 02 H 75
ELO FUSIVEL DE 01 H 90
ELO FUSIVEL DE 0,5 H 35
DERIVACAO "T" P/ CABO 1/0AWG 5
CRUZETA CONC. ARMADO 1900MM 3
CONECTOR PERFURANTE 16X150mm 35
CONECTOR CUNHA TIPO llI 6
CONECTOR CUNHA TIPO Il 36
CONECTOR CUNHA TIPO | 45
CONECTOR CUNHA TIPO C 7
CONECTOR CUNHA TIPO B 4
CONECTOR CUNHA TIPO A 7
CONECTOR CUNHA HASTE DN 16MMXFIO 10AW( 1
CONEC,DERPERF,20mm?2,635mm?,1SOL 2
CHAVE FUS.100A 15KV RUP.2000A 4
CABOS NUS ALUMINIO 4 AWG TIPO CA, 7 FIOS 6
CABO MULTI. 16mm Al 20
CABO ALUMINIO 4 AWASC 119
CABO ALUMINIO 4 AWNE SR 580
CABO ALUMINIO 2/0 AWAGC 116
CABO ALUMINIO 1/0 AWASC 25
ARMACAO SECUNDARIA 02 ESTRIBOS 1
AMPACTINHO TIPO VII 3
AMPACTINHO TIPO VI 3
ALCA,SERV,MULT NI,ACO, 10 OU 16mm? 1
ALCA PREFORMADA CABO NU 16mm 2
ALCA PREORMADA CABO 1/0 1
ALCA PREF.CB. AL. 4AWG 7
ALCA PREF.CB. AL. 1/0AWG 4
AFASTADOR DE REEEUNDARIA 27

Os equipamentos substituidos como transformador, para-raios, elo fusivel

e isoladores sdo unidades diretamente afetadas por situacdes climaticas

intensas e provocam a interrup¢ao de grandes areas.
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Os transformadores de distribuicdo possuem como fungéo compatibilizar
0s niveis de tensdo fornecidos pela concessionaria de energia local, os quais
sdo elevados e perigosos, para aqueles apropriados a utilizagcdo com seguranca
em empreendimentos industriais, comerciais e residenciais.

Para-raios sdo hastes metalicas pontiagudas feitas de cobre, aluminio ou
aco. Costumam ser posicionados em lugares elevados, como no alto dos
edificios, a fim de proteger-lhes dos possiveis danos causados por raios.

Os elos fusiveis séo partes essenciais de um sistema de distribuicao de
energia elétrica, impedindo a ocorréncia de curtos-circuitos e sobre correntes
que podem causar sérios danos a rede elétrica.

Com isso, temos que a com a interrupgao do funcionamento de um ou mais
desses equipamentos acima citados, o Sistema de Distribuicdo de Energia
Elétrica fica ineficaz tendo em vista a vital importancia deles para que o processo

de distribuicdo de energia elétrica aconteca.

4.4ATUACAO DA DISTRIBUIDORA
Dada a gravidade desse evento para o estado, em especial para a
regional Sul, fez-se necessério o trabalho conjunto de equipes de atendimento
emergencial, manutencéo e fiscais de campo. Além disso, tendo em vista as
dificuldades de acesso, bem como os danos as vias de trafego, veiculos com
tracdo 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas provaveis

mas condicoes.
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4.4.1 Relato técnico sobre aintervencéo realizada

Entre os dias 25 e 28/10/2022, houve a elevacdo exponencial das
ocorréncias emergenciais, devido as chuvas intensas, ventos fortes, descargas
atmosféricas e enchentes em diversos municipios do Estado.

Dada a gravidade da situacdo, foram estendidos turnos das equipes em
atuacado e convocadas equipes extras da GSTC (Geréncia de Servigos Técnicos
e Comerciais), inspetores e equipes de manutencao para atuar no atendimento
de ocorréncias emergenciais, a fim de atender os desligamentos e evitar
situacdes de risco a vida. Além disso, os turnos das equipes foram estendidos,
o Centro de Operacgdes Integradas (COI) foi reforcado com extensdes de turnos
dos controladores.

Contudo, em algumas localidades fez-se necessario refazer toda a malha
de distribuicbes e o deslocamento de equipes técnicas de outros processos
como as equipes de corte e ligacdo nova para atender o grande volume de
ocorréncias. No total foram alocadas 175 equipes em todo o Estado, para
atendimento das interrup¢des referentes a essa situacdo de emergéncia, o que
representa um significativo incremento em relacdo ao numero de equipes

usualmente dedicadas a esses atendimentos.

Tabela 1 z Estrutura mobilizada durante o atendimento emergencial

EQUIPE PROCESSO ESTRUTURA ‘
ABUO01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO EMERGEN(
AGB001 ATENDIMENTBEMERGENCI/ ATENDIMENTO_EMERGEN(
ALG001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO EMERGEN(
AMEO002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
ATS001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO EMERGEN(
BAS001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
BAS002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
BGR002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN!
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BOC003 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
BOJ0O01 ATENDIMENTO EMERGENCATENDIMENTO_EMERGEN(
BOJ002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
BRD001 ATENDIMENTO EMERGENCATENDIMENTO_EMERGEN(
BRLO01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
BTA001 ATENDIMENTO EMERGENCATENDIMENTO_EMERGEN(
BTA002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
CAF001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
CBT001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
CET001 ATENDIMENTO EMERGEN(CATENDIMENTO_EMERGEN(
CLG001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
CMT001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(!
CPM001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
CPM002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(!
CRIO01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
CRL0O01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(!
CRT001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
CRT002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
CTO001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(!
DAV001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(!
DMV002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
EBV001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
EMT001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
ETA001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
FAOO001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
FAO002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
FCS001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
FRT002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN!
GBS001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
GBS002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(!
IPIO01  ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_ EMERGEN(
ITAOO1 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
ITUO0O1L ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_ EMERGEN(
JERO01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
JFR0O01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_ EMERGEN(
JFR002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
JOQP001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO EMERGEN(
LCO001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
LUZ001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
MAV001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN!
MAV002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
MCLO01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
MGL0O01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
MPAOO01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(!
MTO002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
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NZR0O01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
OER001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
OER002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
PAB001 ATENDIMENTO EMERGENCATENDIMENTO_EMERGEN(
PAB002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
PAB003 ATENDIMENTO EMERGENCATENDIMENTO_EMERGEN(
PALO01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
PAL0O02 ATENDIMENTO EMERGENCATENDIMENTO_EMERGEN(
PCA001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
PCA002 ATENDIMENTO EMERGENCATENDIMENTO_EMERGEN(
PCS001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
PCS002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
PDS001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
PDS002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
PGAOO01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
P10001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
PRIO01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
PRI002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
PTO001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
PTS001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(!
RGNOO1 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
SCZ001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(!
SJP001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
SJUO01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(!
SMGO001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
SMO001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
SMT001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
SPM001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
SPM002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
SPP001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
SRO001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
SRO301 ATENDIMENTO EMERGEN(PROPRIO

THEOO01 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_ EMERGEN(
THE002 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
THEO03 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_ EMERGEN(
THE004 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
THEO05 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_ EMERGEN(
THEO06 ATENDIMENTEMERGENCI# ATENDIMENTO_EMERGEN(
THEOO07 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_ EMERGEN(
THEO08 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
THEO11 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_ EMERGEN(
THEO012 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
THEO013 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_ EMERGEN(
THEO014 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
THEO15 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
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THE016 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
THE017 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
THE018 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
THE019 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
THE020 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
UNO001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO EMERGEN(
URIOO1 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO _EMERGEN(
VALOO1 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_EMERGEN(
VZA001 ATENDIMENTO EMERGEN(ATENDIMENTO_ EMERGEN(
AGB040 EQUIPE DE CORTE CORTE_RELIGACAO
ATS040 EQUIPE DE CORTE CORTE_RELIGACAO
ATS041 EQUIPE DE CORTE CORTE_RELIGACAO
CTO040 EQUIPE DE CORTE CORTE_RELIGACAO
EMT040 EQUIPE DE CORTE CORTE_RELIGACAO
JFR042 EQUIPE DE CORTE CORTE_RELIGACAO
LDS040 EQUIPE DE CORTE CORTE_RELIGACAO
PAB044 EQUIPE DE CORTE CORTE_RELIGACAO
SRO040 EQUIPE DE CORTE CORTE_RELIGACAO
THEO55 EQUIPE DE CORTE CORTE_RELIGACAO
UNO040 EQUIPE DE CORTE CORTE_RELIGACAO
URIOA0 EQUIPE DE CORTE CORTE_RELIGACAO
VALO40 EQUIPE DE CORTE CORTE_RELIGACAO
BGR300 EQUIPE PROPRIA PROPRIO
BOJ500 EQUIPE PROPRIA 8h 2x4 (2E)
CBT100 EQUIPE PROPRIA CORTE_RELIGACAO
CBT300 EQUIPE PROPRIA PROPRIO
CMT300 EQUIPE PROPRIA PROPRIO
CPM300 EQUIPE PROPRIA 8h 2x4(2E)
CRT300 EQUIPE PROPRIA PROPRIO
DMV100 EQUIPE PROPRIA CORTE_RELIGACAO
ETA100 EQUIPE PROPRIA CORTE_RELIGACAO
FAO100 EQUIPE PROPRIA CORTE_RELIGACAO
NZA300 EQUIPE PROPRIA 8h 2x4 (2E)
PAL300 EQUIPE PROPRIA PROPRIO
PRI300 EQUIPE PROPRIA 8h 2x4(2E)
SJP300 EQUIPE PROPRIA PROPRIO
SPM300 EQUIPE PROPRIA PROPRIO
SPP300 EQUIPE PROPRIA 8h 2x4 (2E)
SRO300 EQUIPE PROPRIA PROPRIO
URI300 EQUIPE PROPRIA PROPRIO
SJP230 LN 4X4 LIGACAO_NOVA
URI230 LN 4X4 LIGACAO_NOVA
ATS230 LN LEVE LIGACAO_NOVA
CET230 LN LEVE LIGACAO_NOVA
ETA230 LN LEVE LIGACAO_NOVA
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FAO231 LN LEVE LIGACAO_NOVA
OER230 LN LEVE LIGACAO_NOVA
PCA230 LN LEVE LIGACAO_NOVA
PCS230 LN LEVE LIGACAO_NOVA
PRI230 LN LEVE LIGACAO_NOVA
SPP231 LN LEVE LIGACAO_NOVA
THE239 LN LEVE LIGACAO_NOVA
THE248 LN LEVE LIGACAO_NOVA
THE251 LN LEVE LIGACAO_NOVA
UNO230 LN LEVE LIGACAO_NOVA
VAL230 LN LEVE LIGACAO_NOVA
BOJ230 OUTROS 8h 2x4 (2E)
CPM301 OUTROS 8h 2x4 (2E)
METMO OUTROS 8h 2x4 (2E)
NORMO OUTROS 8h 2x4 (2E)
PAB049 OUTROS 8h 2x4 (2E)
PCS301 OUTROS 8h 2x4 (2E)
SRO406 OUTROS 8h 2x4 (2E)
SUMO OUTROS 8h 2x4 (2E)
THE301 OUTROS 8h 2x4 (2E)
THE303 OUTROS 8h 2x4 (2E)
THE350 OUTROS 8h 2x4 (2E)
THE404 OUTROS 8h 2x4 (2E)
THE452 OUTROS 8h 2x4 (2E)
THEMO OUTROS 8h 2x4 (2E)
THEM11 OUTROS 8h 2x4 (2E)
THE334 Pl RAMAL PI_DE_RAMAL
THE335 Pl RAMAL PI_DE_RAMAL
THE091 SEED MONEY SEED_MONEY
PAB045 SEED MONEY 4X4 SEED_MONEY
PRIO41 SEED MONEY 4X4 SEED_MONEY
SRO043 SEED MONEY 4X4 SEED_MONEY
5 ANEXOS

Anexo |1 Fotografias dos Danos Causados a Comunidade e ao Sistema

Elétrico

Anexo Il - Reportagens da Midia
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Anexo |1 Fotografias dos Danos Causados a Comunidade e ao Sistema Elétrico

Evidéncias Fotograficas

23M 742718 9444165

DPLLonstrucoesLTDA
#CelioSousa

Foto i Vegetacdo na Rede Foto i FLY de MT Partido

26 de ou
587 1188 42.811

Quadra Mocamb

Foto i Rede de MT Partida / Rede de MT Trangada
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26 de out. de 2022 19:14:07

Equipe EMT001

poste antes do component

{

7 IR
M

Foto i Poste Quebrado / Vegetagédo na Rede
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Foto i Vegetacéo sobre a Rede Foto i Isoladores Quebrados

M 23 de out. de 2022 21:12:31
: sﬂ%«!ﬂ . Altitude:470.9m
Velocidade:0.0km/h

PG-C433304 AL/R-101C1CRT.

#EQ-CRT001..2

Nudmero do indice: 833

Foto i Fortes Ventos: Cabos de MT partidos pela Vegetacao derrubada pelos ventos
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Anexo Il - Reportagens da Midia

Evidéncia de Midias

https://gl.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/10/25/piaui -tem-alerta-de-perigo-
de-chuvasintensas-em-189-municipios.ghtml

11280 4 © © -- Kall = @G
O @ google.com/amp/s/g o ® :

@ gl.globo.com Lt

g1 PIAUI

Piaui tem alerta de
perigo de chuvas
intensas em 189
MmMunicipios

O Instituto Nacional de Meteorologia
emitiu aviso na manha desta terca-feira

(25).

Por Lucas Marreiros, g1 Pl
25/10/2022 12h50 - Atualizado ha 2 semanas
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Evidéncia de Midias

Piaui tem alerta de perigo de chuvas intensas em 189 municipios | Piaui | G1

(globo.com)

Piaui tem alerta de perigo de
chuvas intensas em 189 municipios

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso na manha desta terca-feira (25).

Por Lucas Marreiros, g1PI
06O ¥y © 0 M <

25/10/2022 12h50 - Atualizado ha 2 semanas
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https://cidadesnanet.com/news/municipios/picos/chuva -e-reqgistrada-na-noite-

destaterca-feira-em-picos/

https://cidadeverde.com/noticias/379469/inmet -emite-alerta-de-chuvas

intensas-para-126-municipios-do-piaui

Inmet emite alerta de chuvas
intensas para 126 municipios do Piaui

ﬂu =24 Imprimir

== Ouvir: 1126 municipios do Plaul

|

VAIO® Bra
e VAIO Brasil, Acesse e
> Confira

enato Andrade/Cidadeverde.com

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu
nesta segunda-feira (24), um novo alerta de chuvas
intensas para o estado do Piaui. O aviso tem duragao
de 24 horas e segue até as 10h de amanha (25).

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo de chuvas
atinge 126 municipios das regites Centro-Norte,
Sudoeste e Sudeste piauiense, entre eles Agua
Branca, Floriano, Oeiras, Picos, Sao Raimundo Nonato
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Evidéncia de Midias

https://cidadesnanet.com/news/destaque -3/meteorologia -aponta-para-
tempestadescom-ventos-e-trovoadas-no-piaui/

Segundo INMET, Vila Nova tera fim de semana

nublado e com pancadas de chuva; veja previsao

Apesar de ainda estarmos em pleno B-R-O BRO, ao longo
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Anexo llIl'i Laudo Meteorolégico

Climatempo Energia

LAUDO DE EVENTO METEOROLOGICO 25 a 28 de
outubro de 2022

Produzido por:
CLIMATEMPO

Cliente:
Equatorial-Piaui

Novembro, 2022

lluminar o futuro da humanidade
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1 Analise de Evento Meteorolégico

1.1 Regiao de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a area de concessdo da Equatorial-Piaui, dividida em regionais, a
serem analisadas neste relatorio.

Figura 1: Regionais do estado de Piaui atendidas pela Equatorial-Piaui.

[1] Attos

Bom Jesus
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m Demerval Lobio
E Floriano

@ Oeiras
Parnaiba

Picos

[o] piripiri

Sio pedro
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1.2 Descrigao do Evento

A convergéncia de umidade proveniente do Atlantico tropical e da Amazonia, combinada com a pre-
senca de um cavado em médios niveis da atmosfera favoreceram a formagdo de uma zona de convergéncia
sobre centro-norte do Brasil, incluindo o estado do Piaui. Este sistema foi responsavel pela ocorréncia de tem-
pestades que provocaram chuvas intensas, fortes rajadas de vento, descargas atmosféricas sobre o estado.
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1.3 Abrangéncia do Evento

A fim de identificar nicleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posi-
cao de sistemas meteorolégicos sao utilizadas imagens de satélite. As Figuras 2-5 apresentam as imagens do
satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o periodo de 25 a 28 de outubro
de 2022, agrupadas por dia. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presenca de nuvens
de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas a ocorréncia de tempo severo.

Na analise do dia 25 de outubro (Figura 2), a partir da madrugada, observa-se a presenca de nebulo-
sidade e o surgimento de nucleo de chuvas bem localizados. Ao longo do periodo, esses nicleos de chuva se
tornam cada vez mais intensos e abrangentes. Verifica-se a presenca de nebulosidade de grande desenvolvi-
mento vertical que esta associada a chuvas fortes sobre todo o estado do Piaui.

Nos dias 26 de outubro e 27 de outubro (Figuras 3 e 4), ha a presenca de ntcleos de chuva espalhados
pela regido e uma nebulosidade mais rasa que cobre todo o estado, isso indica a permanéncia de chuvas

intensas ao longo desse periodo que pode ter sido pontualmente forte em algumas areas.

Por fim, no dia 28 de outubro (Figura 5), durante a madrugada e inicio da manha, ainda havia a
presenca de nebulosidade sobre o estado. Ao longo do dia, as nuvens se dissiparam e a chuva cessou.

Figura 2: Imagens realcadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21BRT (a cada 3 horas) para o dia 25 de outubro.
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Figura 3: Imagensrealcadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 26 de outubro.
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Figura 4: Imagens realcadas do satélite GOES-16 das OO BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 27 de outubro.
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Figura 5: Imagens realcadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21BRT (a cada 3 horas) para o dia 28 de outubro.
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Para facilitar a compreensao espacial dos volumes de chuva registrados no Piaui, as figuras a seguir
mostram para cada dia (Figuras 6-9) e para o periodo completo do evento (Figura 10), a chuva registrada pelas
estacoes meteoroldgicas do INMET e do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais
intensas.

As estagdes meteoroldgicas realizam medicdes pontuais, porém, esses valores sao representativos
de toda a area em seu entorno. Além disso, essa analise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim
de se obter uma maior confiabilidade da ocorréncia de chuva na regiao.

No dia 25 de outubro (Figura 6), a chuva foi predominantemente de intensidade moderada a forte,
com valores variando entre 20 e 30 mm. Neste dia, houve registro de chuva extrema, com acumulado diario
superior a 50 mm na regional Sao Raimundo Nonato.

O dia 26 de outubro (Figura 7) foi marcado pela presenca de chuva moderada com acumulados ma-
ximos variando entre 10 e 20 mm.

No dia 27 de outubro (Figura 8), houve apenas registro de chuva na regional Picos, com valores em
torno de 10 mm. Apesar disso, através das imagens de satélite, é possivel verificar a presenca de nebulosidade
associada a ocorréncia de chuvas sobre toda a area analisada.

EQUATORIAL ENERGIA PIAUI
Rua Jodo Cabral301 Centro SulTeresina/P164001-030
www.ma.equatorialenergia.com.br



RELATORIO DE INTEHRRAO EM SITUACAO DE

EMERGENCIA ISE2022 /enun:l:nniqL
quUalvl iar—

ENERGIA

CLIMATEMPG-

A SormGeo Company

Por fim, no dia 28 de outubro (Figura 9), ndo houve registro de chuva pelas estagées meteorologicas.
Porém, durante a madrugada ainda havia nebulosidade associada a chuva fraca.

Os acumulados de chuva durante todo o periodo do evento (Figura 10) mostram que os maiores
acumulados de chuva ficaram concentrados nas regionais Sao Raimundo Nonato, com valor préximo de 60
mm, e em Piripiri, com acumulados préximos de 30 mm.

Figura 6: Acumulado diario de precipitacao sobre o estado de Equatorial-Piaui para o dia 25 de outubro, base-
ado nas estacdes meteoroldgicas do INMET e CEMADEN.
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Figura 7: Acumulado diario de precipitacao sobre o estado de Equatorial-Piaui para o dia 26 de outubro, base-
ado nas estagdes meteoroldgicas do INMET e CEMADEN.
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Figura 8: Acumulado diario de precipitacao sobre o estado de Equatorial-Piaui para o dia 27 de outubro, base-
ado nas estagdes meteoroldgicas do INMET e CEMADEN.
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Figura 9: Acumulado diério de precipitacao sobre o estado de Equatorial-Piaui para o dia 28 de outubro, base-
ado nas estagdes meteoroldgicas do INMET e CEMADEN.
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Figura 10: Acumulado de precipitacdo sobre o estado de Piauipara o periodo do evento (25 a 28 de outubro de
2022), baseado nas estagdes meteoroldgicas do INMET e CEMADEN.
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As Figuras 11 a 14 mostram as rajadas maximas de vento horarias oriundas das estacoes meteorold-
gicas do INMET presentes sobre a area de concessao da Equatorial-Piaui durante os dias do evento.

Durante o periodo do evento as maximas rajadas de vento registradas pela estagcées foram em torno
de 40 km/h. De acordo com a Escala Beaufort (2), esses ventos sdo classificados como vento fresco. Uma das
consequéncias esta associada a movimentacdo de ramos de arvores pequenas. A Escala Beaufort € uma escala
de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.
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Figura 11: Maxima rajada de vento horaria proveniente do INMET para a area de concessao da Equatorial-Piaui
no dia 25 de outubro.
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Figura 12: Maxima rajada de vento horaria proveniente do INMET para a area de concessao da Equatorial-Piaui
no dia 26 de outubro.
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Figura 13: Maxima rajada de vento horaria proveniente do INMET para a area de concessao da Equatorial-Piaui
no dia 27 de outubro.
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Figura 14: Maxima rajada de vento horaria proveniente do INMET para a area de concessao da Equatorial-Piaui
no dia 28 de outubro.

Rajada de Vento
Data: 28 Oct 2022

’ v’ g ® INMET
3°S:r” SIS
70
4.5°S
60
505
6°S g
40 8
3
=
309
7.5°S oo}
=}
20 &
9°s & 10
0
10.5°S
42.5|
46°W 45°W 44°W 43°W 42°W 41°W 40°W 2

Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo
esta uma rede global que apresenta melhoria ano ap6s ano em sua deteccédo de qualquer tipo de raios, seja
nuvem-solo, nuvem-nuvem e solo-nuvem. Para o proposito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-
solo em suas quantidades totais diarias, os quais apresentam o maior impacto a infraestrutura e vida humana.
Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, sera referido a nuvem-solo.

No dia 25 de outubro (Figura 15) a maior densidade de raios sobre as regionais Bom Jesus, Floriano,
Oeiras, Picos e Sdo Raimundo Nonato. No dia 26 de outubro (Figura 19), os registros de raios ocorreram de
forma mais generalizada sobre a maior parte do estado do Piaui . Na anélise do dia 27 de outubro, as descargas
elétricas ficaram concentradas sobre as regionais Bom Jesus, Floriano e Unido . No dia 28 de outubro , houve
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registro de raios apenas na regional Bom Jesus.
Figura 15: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o
dia 25 de outubro sobre a area de concessao da Equatorial-Piaui.
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Figura 16: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o
dia 26 de outubro sobre a area de concessao da Equatorial-Piaui.
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Figura 17: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o
dia 27 de outubro sobre a area de concessao da Equatorial-Piaui.
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Figura 18: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o
dia 28 de outubro sobre a area de concessao da Equatorial-Piaui.
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2 Noticias

Foi realizado um compilado das principais noticias das condicoes meteorolégicas que afetaram a
area de concessao da Equatorial-Piaui durante o periodo do evento. As noticias estdo referenciadas no final
do documento.

As noticias relatam a ocorréncia de alagamentos na regido. Além disso, a partir das fotos é possivel
observar a queda de galhos de arvores, indicando a ocorréncia de rajadas de vento significativas.

Figura 19: Noticias dos impactos das condigdes meteoroldgicas sobre a area de concessao da Equatorial-Piaui
durante os dias do evento.

Temporal alaga ruas e causa
lentiddo no transito de Teresina;
quarta (26) tem previsao de chuvas

Sede Climatempo - Avenida Paulista, 302 - 5° andar | Sala 63 - Bela Vista - Sdo Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnoldgico - Sao José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 20 de 23

EQUATORIAL ENERGIA PIAUI
Rua Jodo Cabral301 Centro SulTeresina/P164001-030
www.ma.equatorialenergia.com.br



RELATORIO DE INTEHRRAO EM SITUACAO DE
EMERGENCIA 122022

-eguatorial-

ENERGIA

CLIMATEMPG-

A StormGeo Company

3 Classificagio COBRADE

O COBRADE (Classificagdo e Codificagao Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar
a classificacdo brasileira as especificagdes utilizadas pela ONU na categorizacao de desastres e nivelar o pais
aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas analises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a area de conces-
sao da Equatorial-Piaui como uma zona de convergéncia (1.3.1.2.0), associadas a ocorréncia de chuvas intensas
(1.3.2.1.4).

3.1 Resumo do Evento

O evento durante os dias 25 a 28 de outubro de 2022, foi causado pela formagao de tempestades
locais favorecidas por uma zona de convergéncia de umidade e a presenca de um cavado em médios niveis da
atmosfera. Esse evento causou chuva extrema, com acumulado de chuva superior a 50 mm em 24 horas na
regional de Sao Raimundo Nonato, ventos fortes e descargas atmosféricas o que evidencia a ocorréncia de um
evento severo neste periodo.

Tabela 1: Resumo do evento de acordo com a classificagdo COBRADE.

Resumo do Evento

Numero/Cédigo do Evento
Numero/Cédigo do Relatério
Regido com tempestades locais associadas a
presenca de uma zona de convergéncia de umidade que
provocou chuva intensas, ventos fortes
e descargas atmosféricas.
1.3.1.2.0 - Zona de Convergéncia

Descricao

Cédigo COBRADE

Hora de inicio
Hora do término

Abrangéncia espacial

1.3.2.1.4 - Chuvas intensas
25/10/2022 - 00:00
28/10/2022 - 06:00
Todas as regionais sob concessao da Equatorial-Piaui:
Altos, Bom Jesus, Campo Maior
Demerval Lobao, Floriano, Oeiras,
Parnaiba, Picos, Piripiri, Sao Pedro,
Sao Raimundo Nonato, Teresina e Uniao .
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5 Anexos

Tabela 2: Escala Beaufort que apresenta as caracteristicas do vento associadas a impactos dependendo do seu
grau de intensidade.

Escala Beaufort
Grau Designacao Intensidade do Vento (km/h) Efeitos sobre o continente
0 Calmo <1 Fumaca sobe na vertical.
1 Aragem 1-5 Fumaca indica dire¢do do vento.

. Sente o vento no rosto; As folhas das arvores movem;
2 Brisa leve 6-1 X
os moinhos comecam a trabalhar.
As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento.

3 Brisa fraca 12-19
4 e 20008 Poeira e pequenos papéis levantados;
movem-se os galhos das arvores.
5 Brisa forte 29-38 Movimentacdo de grandes galhos e arvores pequenas.
6 e i Movem-se os ramos das arvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto;
assobio em fios de postes.

Vento forte Movem-se as arvores grandes; dificuldade em andar contra o vento.

Tabela 3: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calvetti et al. (2006), referéncia [4].

Intensidade Intervalo em mm/dia
Chuvisco até 2,5 mm/dia
Chuva fraca 2,5-10 mm/dia
Chuva moderada 10 - 25 mm/dia
Chuva forte 25 - 50 mm/dia

Chuva extrema  maior que 50 mm/dia
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Anexo IV 1 Lista das Ocorréncias Relacionadas a Situacdo de Emergéncia

insTaLAcAo 10 [l

IMER( H ABERTURA

m CONCLUSA EQUIPAMENTO

[ - EEZ0

cuentes |l e

[ - ID)

ENERGIA

aum B

MUNICIPIO

49904929 OER CH 1336501 65382 25/10/2022 05:32 25/10/2022 11:04 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 33 4,87 0,63 0,03 5,53 OERO1C2 Cajazeiras do Piaui
49905918 5TL  TF 1405743 66371 25/10/2022 05:47 25/10/2022 10:57 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 175 3,88 1,07 0,22 5,17 STLOIC1 Santo Antonio de Lisboa
49905930 SPP  CH 1069029 66383 25/10/2022 06:03 25/10/2022 08:10 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 46 18 0,23 0,08 2,12 SPPOLC2 530 Gongalo do Piaui
49906335 RGN _CH 1393130 66786 25/10/2022 06:08 25/10/2022 08:50 CHAVE OLEO ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 4178 1548 0,02 0,77 1,92 2,7 RGNO1C1 Jardim do Mulato
49905967 MTO CH 1258673 66420 25/10/2022 06:15 27/10/2022 14:40 CHAVE FUSIVEL POSTE AVARIADO / ADERNADO OUTROS 339 6 51,83 1,05 3,53 56,42 MTOD1C2 Matias Olimpio
49905960 CMT_CH 1266912 66413 25/10/2022 06:16 25/10/2022 12:56 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 173 26 532 0,55 08 6,67 CMTO1C2 Parnagua

49905989 SPP CH 1069384 66442 25/10/2022 06:16 25/10/2022 08:17 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 509 254 0,02 0,72 1,28 2,02 SPPOLCA 530 Pedro do Piaui
49906862 CPM CH 1261530 67313 25/10/2022 06:18 25/10/2022 12:09 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 117 20 4,42 0,77 0,67 5,85 CPMO1C4 Nossa Senhora de Nazaré
49905969 EMT CH 1268768 66422 25/10/2022 06:22 25/10/2022 10:31 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 12 3 2,95 0,37 0,83 4,15 EMTO1C3 Manoel Emidio
49906020 CRO CH 1054722 66473 25/10/2022 06:26 25/10/2022 10:29 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 782 193 2,55 0,68 0,82 4,05 CRO01L2 Curralinhos

49906005 BIG  TF 1361389 66458 25/10/2022 06:29 25/10/2022 08:23 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 28 15 1,52 0,22 0,17 1,9 BIGDIN2 Inhuma

49905991 NZR TF 1348487 66444 25/10/2022 06:32 25/10/2022 07:45 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ CONDUTOR PARTIDO ARVORE NA REDE 9 7 0,48 03 0,43 1,22 NZRO1C1 Nazaré do Piauf
49906004 AME TF 1062661 66457 25/10/2022 06:37 25/10/2022 08:38 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 758 374 123 0,27 0,52 2,02 AMEOLIN1 Amarante

49903556 BIG TF 1361266 64009 25/10/2022 06:39 25/10/2022 10:01 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 175 52 1,27 0,83 1,27 3,37 BIGOIN2 Inhuma

49906103 EMT CH 1268661 66556 25/10/2022 06:41 25/10/2022 08:34 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 30 16 12 0,35 0,33 1,88 EMTO01C3 Colénia do Gurguéia
49906083 URI  TF 1320902 66536 25/10/2022 06:41 25/10/2022 08:14 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  OBIETO NA REDE OUTROS 666 432 0,58 0,45 0,52 1,55 URIOIC1  Urugui

49906011 BRL _TF 1331195 66464 25/10/2022 06:43 25/10/2022 17:34 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CONDUTOR PARTIDO DESCARGA ATMOSFERICA 54 5 9,65 11 01 10,85 BRLO1C2 Marcos Parente
49906036 CRT _TF 1267838 66489 25/10/2022 06:51 27/10/2022 09:55 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 153 3 50,75 0,15 0,17 51,07 CRTO1C2 Corrente

49906043 BOJ TF 1369037 66456 25/10/2022 06:54 25/10/2022 09:18 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 36 15 1,22 1,18 ] 2,4 BOJO1C2 Bom Jesus

49906044 BRL CH 1331015 66497 25/10/2022 06:56 25/10/2022 10:49 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 1227 316 1,65 0,93 13 3,88 BRLO1C2 bastido Leal
49904122 BIG CH 1286152 64575 25/10/2022 06:56 25/10/2022 17:27 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 358 34 96 045 047 10,52 BIGOLIN1 Santa Cruz do Piaul
49906272 CRT_TF 1267871 66725 25/10/2022 07:01 25/10/2022 09:31 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 1,65 07 0,15 2,5 CRTO1C2 Corrente

49906086 FAO CH 1324325 66539 25/10/2022 07:07 25/10/2022 09:42 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 496 192 1,13 145 ] 2,58 FAOD1C4 Floriano

49906114 PMR CH 1062367 66567 25/10/2022 07:08 25/10/2022 09:22 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 245 110 0,02 0,85 1,37 2,23 PMRO1P1 Palmeirais

49906072 ETA TF 1227722 66525 25/10/2022 07:08 25/10/2022 08:42 ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 2 1 0,88 0,33 0,35 1,57 ETAOLC3 Batalha

49906071 PCA TF 1420518 66524 25/10/2022 07:08 25/10/2022 10:02 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ INCENDIO SEM SUBCAUSA 6 2 162 0,48 08 2,9 PCAOLC4 S30 Jodo da Fronteira
49906073 ATS TF 1064556 66526 25/10/2022 07:09 25/10/2022 10:31 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 78 23 1,62 1,52 0,23 3,37 ATS01C4 Altos

49906205 LUZ TF 1220334 66658 25/10/2022 07:17 25/10/2022 08:05 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE a3 42 0,07 0,48 0,25 0,8 LUZ01C2 Madeiro

49906181 CMT CH 1267021 66634 25/10/2022 07:19 25/10/2022 09:31 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE QUTROS 35 16 1,15 0,53 0,52 2,2 CMT01C2 Parnagué

49906091 PAL TF 1303264 66544 25/10/2022 07:20 25/10/2022 09:13 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 526 278 1,05 01 0,73 1,88 PALOIC] Paulistana

49906106 BAS CH 1225207 66559 25/10/2022 07:20 25/10/2022 11:02 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 48 13 2,82 0,48 04 3,7 BASO1C2 Barras

49905144 PDS  TF 1239569 65597 25/10/2022 07:25 25/10/2022 08:35 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 44 38 0,57 0,18 0,42 1,17 PDSO1C3 Pedro Il

49906623 BOJ CH 1381869 67074 25/10/2022 07:30 25/10/2022 11:53 CHAVE FUSIVEL OBJETO MA REDE QUTROS 210 48 35 0,37 0,52 4,38 BOJO1C3 Bom Jesus

49906140 RPI  CH 1328592 66593 25/10/2022 07:31 25/10/2022 12:17 CHAVE FUSIVEL INCENDIO SEM SUBCAUSA 19 4 3,35 0,13 1,28 4,77 RPIDIC1 530 José do Peixe
49906143 NOT TF 1292814 66596 25/10/2022 07:32 25/10/2022 12:55 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ RAMAL TRANCADO OUTROS 177 33 2,23 0,45 2,7 5,38 NOTO1C1 Barra D'Alcdntara
49906657 SIP CH 1352740 67108 25/10/2022 07:43 25/10/2022 11:18 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA SEM INSPECAO NA RD 265 74 3,17 0,25 0,17 3,58 SIPO9F4  Capitdo Gervésio Oliveira
49906194 SIP TF 1352718 66647 25/10/2022 07:43 25/10/2022 10:53 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ FALHA DE CONEXAO JUMPER BT 44 14 172 0,73 0,72 3,17 SIPO9F4  Campo Alegre do Fidalgo
49906576 FAO TF 1323418 67027 25/10/2022 07:47 25/10/2022 14:50 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 542 77 6,27 0,78 0 7,05 FAQDLC2 Floriano

49906257 EMT_TF 1268890 66710 25/10/2022 07:54 25/10/2022 10:54 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 234 78 1,27 0,63 11 3 EMTOQIL9 Coldnia do Gurguéia
49906371 BIG  CH 1394173 66822 25/10/2022 07:56 25/10/2022 10:00 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 732 353 1,33 0,48 0,25 2,07 BIGOIN2 Inhuma

49906223 DML TF 1378528 66676 25/10/2022 07:56 27/10/2022 23:50 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  TRANSFORMADOR AVARIADO ~ QUEIMADO 895 14 5742 5,85 0,63 63,9 DMLO1W1Teresina

49906232 BGR CH 1315435 66685 25/10/2022 07:57 25/10/2022 11:27 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 1715 488 0,88 0,67 1,95 3,5 BGRO1C1 Baixa Grande do Ribeiro
49906227 OER_TF 1336520 66680 25/10/2022 08:00 25/10/2022 09:37 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 23 14 0,38 0,73 05 1,62 OERD1C2 Santa Rosa do Piaul
49906019 CMT_TF 1266014 66472 25/10/2022 08:02 25/10/2022 09:20_INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ REDE TRANCADA _OUTROS 492 380 0,68 0,12 05 1,3‘CMTI]1C1‘Curimlté

49906384 PRI CH 1073024 66835 25/10/2022 08:02 25/10/2022 10:49 CHAVE FUSIVEL DEFEITO EM ISOLADOR OUTROS 386 139 1,12 0,78 0,88 2,78 PRIOLY1 Piripiri

49906237 CER_TF 1264472 66690 25/10/2022 08:02 25/10/2022 09:00 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 137 144 0,63 0,17 0,17 0,97 CERO1P1 Palmeira do Piaui
49905964 EMT_CH 1268964 66417 25/10/2022 08:03 25/10/2022 10:10 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 212 100 135 0,02 0,75 2,12 EMTO09L9 Canto do Buriti
49905919 SPM CH 1334616 66372 25/10/2022 08:03 25/10/2022 15:52 CHAVE FUSIVEL OBIJETO NA REDE OUTROS 265 34 6,95 052 0,35 7,82 SPM01C3 Simplicio Mendes
49906240 FAQ TF 1385187 66693 25/10/2022 08:04 25/10/2022 17:11 ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 9 1 87 0,17 0,25 9,12 FAOD1CE Floriana

49906337 GPE_ CH 1322461 66788 25/10/2022 08:11 25/10/2022 11:08 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE QUTROS 71 24 2,17 0,53 0,25 2,95 GPE01C1 Jerumenha

49906279 PCA CH 1228173 66732 25/10/2022 08:12 25/10/2022 10:05 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 6 3 08 0,52 0,57 1,88 PCAOICL Batalha

49906305 PRI CH 1073702 66758 25/10/2022 08:18 28/10/2022 19:39 CHAVE FUSIVEL CONDUTOR PARTIDO ARVORE NA REDE 333 4 80,27 092 2,17 83,35 PRIOLY3  Piracuruca

49906080 TBC CH 1050168 66533 25/10/2022 08:20 25/10/2022 11:05 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 182 66 0,83 1,15 0,77 2,75 TBCO1K1 Teresina

49906672 MQP TF 1052882 67123 25/10/2022 08:21 25/10/2022 11:20 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  FALHA DE CONEXAQ JUMPER BT 137 46 0,23 0,67 2,08 2,98 MQPO1N4 Teresina

49906612 CRT _CH 1267460 67063 25/10/2022 08:24 25/10/2022 19:55 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 415 36 10,55 0,77 02 11,52 CRTO1C1 Corrente

49904838 RPI  CH 1328622 65291 25/10/2022 08:24 25/10/2022 11:01 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 136 52 0,68 1,05 0,88 2,62 RPIOIC1  S3o José do Peixe
49907547 GPE _TF 1331207 67998 25/10/2022 08:25 25/10/2022 18:39 |NSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE VENTANIA 9,7 0,23 03 10,23 GPEO1C1 Marcos Parente
49903105 JUN CH 1289482 63558 25/10/2022 08:25 25/10/2022 17:30 CHAVE FUSIVEL INCENDIO SEM SUBCAUSA 9 1 597 0,87 2,25 9,08 JUNO1M? Geminiano

49903801 GBS TF 1269614 64254 25/10/2022 08:34 26/10/2022 21:00 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  TRANSFORMADOR AVARIADO  QUEIMADO 3352 92 33,85 0,63 1,85 36,43 GBSOSF7 Monte Alegre do Piaui
49906386 GBS TF 1269799 66837 25/10/2022 08:39 27/10/2022 19:07 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ TRANSFORMADOR AVARIADO ~ QUEIMADO 234 4 55,22 145 18 58,47 GBSO9F7 Monte Alegre do Piauf
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TF 1332516 66931 25/10/2022 08:39 25/10/2022 09:02 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA COM INSPECAO NA RD 104 278 0,18 0,08 0,12 0,38 SPMO1C5 Paes Landim
49906387 MAD TF 1358982 66838 25/10/2022 08:40 25/10/2022 14:35 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 53 9 52 033 038 592 MADOLCZ Alegrete do Piaui
43506400 TBC TF 1049501 66851 25/10/2022 08:41 25/10/2022 17:10 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CONDUTOR PARTIDO ARVORE NA REDE 93 11 4,92 1 2,57 8,48 TBCO1K1 Teresina
49906428 NOT TF 1293099 66879 25/10/2022 08:46 26/10/2022 08:42 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 144 6 22,28 1,13 0,52 23,93 NOTO1C1 Oeiras
49906415 CPM_TF 1260974 66866 25/10/2022 08:46 29/10/2022 00:07 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA  TRANSFORMADOR AVARIADO  QUEIMADO 87 1 82,57 3,08 17 87,35 CPMO1C2 Jatoba do Pia
49906094 TSA_TF 1043208 67445 25/10/2022 08:50 25/10/2022 12:34 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA__ARVORE NA REDE VENTANIA 122 095 1,57 3,73 TSAOLYS Teresina
45906451 TSA  TF 1044846 66902 25/10/2022 08:53 25/10/2022 17:50 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ TRANSFORMADOR AVARIADO  QUEIMADO 858 96 0,52 0,22 8,22 8,95 TSAO1Y3 Teresina
49906769 CMT TF 1267277 67220 25/10/2022 08:54 25/10/2022 13:01 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ REDE TRANGADA OUTROS 165 40 317 0,22 0,73 4,12 CMT0951 Morro Cabega no Tempo
45504781 OER CH 1392644 65234 25/10/2022 09:00 25/10/2022 09:55 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 54 59 0,12 0,32 0,48 0,92 OERD1C2 Santa Rosa do Piaui
49906879 CRT CH 1267903 67330 25/10/2022 09:00 25/10/2022 11:30 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 55 22 1,83 017 05 2,5 CRT01C2 Corrente
49907783 CRT_TF 1269922 68234 25/10/2022 09:06 25/10/2022 18:15 INSTALAGAQ TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA __ COM INSPECAD NA RD | 793 078 043 9,15 CRT09S1 Cristalandia do Piaui
49906509 PRI_TF 1073739 66960 25/10/2022 09:08 25/10/2022 10:47 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ OBJETO NA REDE OUTROS 5 3 02 025 1,18 165PRIOLY3 Piripiri
49906042 JER  CH 1322345 66455 25/10/2022 09:10 25/10/2022 11:51 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 1283 480 1,58 0,53 0,57 2,68 JER0O1C2 Jerumenha
49906518 RGD TF 1321800 66969 25/10/2022 09:12 25/10/2022 17:27 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 577 70 7,68 0,57 ] 8,25 RGDOIL1 Ribeiro
49907092 SPP_TF 1069244 67543 25/10/2022 09:14 25/10/2022 12:10 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 67 23 102 108 083 2,93 5PPOIC2_Angical do Piaui
49906545 TSA_TF 1044788 66396 25/10/2022 09:17 25/10/2022 11:05 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA __ COM INSPECAO NA RD 92 51 1028 052 1B TSAOLY3 Teresina
49907310 CRT CH 1426815 67761 25/10/2022 09:29 25/10/2022 13:24 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 666 170 2,92 0,48 0,52 3,92 CRTO1CA (Cristalindia do Piauf
49906801 DML TF 1069778 67252 25/10/2022 09:36 25/10/2022 11:00 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  RAMAL TRANGADO OUTROS 54 39 0,03 0,12 1,25 1,4 DMLO1W1Teresina
49906611 ATS _TF 1064430 67062 25/10/2022 09:37 25/10/2022 15:05 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA __ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 918 168 503 03 013 547 ATS01C4 Altos
49906742 CPM_TF 1405690 67193 25/10/2022 09:53 25/10/2022 11:04 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ OBJETO NA REDE OUTROS 188 160 002 06 057 1,18 CPMOLC3 Campo Maior
49906764 MTO TF 1257733 67215 25/10/2022 10:24 25/10/2022 11:28 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ ARVORE NA REDE VENTANIA 7 7 07 0,18 0,18 1,07 MTQO1C3 Campo Largo do Piauf
49906775 MAD TF 1360273 67226 25/10/2022 10:29 25/10/2022 15:47 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA  OBIETO NA REDE QOUTROS 27 5 3,87 1,27 0,17 5,3 MADO1C1 Francisco Macedo
49906773 PTA_TF 1322723 67224 25/10/2022 10:20 25/10/2022 13:38 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA__ ARVORE NA REDE VENTANIA 326 104 22 083 012 3,5PTAOLCL Porto Alegre do Piaul
459906917 JAC  CH 1314018 67368 25/10/2022 10:36 25/10/2022 11:57 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 283 210 0,72 03 0,33 1,35 JACO9F5 Patos do Piaui
49906798 CRT CH 1267514 67249 25/10/2022 10:38 25/10/2022 13:24 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 36 13 247 0,18 0,12 2,77 CRTO1C1 Corrente
49907099 PTA TF 1322791 67550 25/10/2022 10:42 25/10/2022 16:18 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE VENTANIA 252 45 5,33 0,27 0 5,6 PTADIC1 Porto Alegre do Piaui
49907193 ETA_TF 1233017 67644 25/10/2022 10:47 25/10/2022 15:58 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 145 8 392 127 0 518 ETAOLCA Esperantina
455904395 PAD TF 1199603 64848 25/10/2022 11:17 25/10/2022 12:51 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 407 261 0,13 0,83 0,6 1,57 PADD1P3 Parnaiba
49906983 BGR CH 1315466 67434 25/10/2022 11:24 25/10/2022 14:01 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 1280 489 2,08 0,07 0,47 2,62 BGRO1C2 Baixa Grande do Ribeiro
49907453 CRT_CH 1322048 67904 25/10/2022 11:34 25/10/2022 15:06 CHAVE FUSIVEL CAUSA NEO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 335 9%5 307 03 017 3,53 CRT0IC2 Corrente
49906732 FAQ_CH 1324001 67183 25/10/2022 11:41 25/10/2022 19:21 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 177 24 253 078 435 7,67 FAOOLC3 Floriano
49907693 SPP TF 1069311 68144 25/10/2022 11:53 26/10/2022 10:22 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  OBJETO NA REDE OUTROS 1754 78 2153 0,95 ] 22,48 SPPO1C2  Jardim do Mulato
49905929 PRI TF 1254979 66382 25/10/2022 11:55 25/10/2022 15:46 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 227 59 2,13 0,25 147 3,85 PRIOLY1 Piripiri
49907164 URI_TF 1320939 67615 25/10/2022 11:58 25/10/2022 17:13 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CONDUTOR PARTIDO OUTROS 1003 191 442 03 053 525 URIIC2 Urugui
49908062 BRL _CH 1366523 68513 25/10/2022 12:08 25/10/2022 17:25 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE OUTROS 28 47 192 337 0 528 BRLOSFA _Sebastido Leal
49907137 BRL TF 1330595 67588 25/10/2022 12:10 26/10/2022 17:22 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  TRANSFORMADOR AVARIADO  QUEIMADO 263 9 26,78 242 ] 29,2 BRLOIC1 Canavieira
49907060 RGN _TF 1069686 67511 25/10/2022 12:13 25/10/2022 15:26 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 740 231 2,25 02 0,77 3,22 RGNO1C1 Regeneragdo
49907179 ETA_TF 1228810 67630 25/10/2022 12:22 25/10/2022 16:48 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD a 1375 042 027 __ 443ETAOLC3 Batalha
49907327 BOJ_TF 1263944 67778 25/10/2022 12:48 25/10/2022 13:36 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ OBJETO NA REDE OUTROS 288 360 02 052 008 0,8 BOJOIC3 Bom Jesus
49907269 5SRO TF 1285621 67720 25/10/2022 12:56 26/10/2022 16:53 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 84 3 26,82 1,13 ] 27,95 SRO09F3 Dom Inocé
49907315 NOT TF 1292744 67766 25/10/2022 13:04 25/10/2022 14:12 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 82 72 01 05 0,53 1,13 NOTO1C1 Vérzea Grande
49904432 BIG_TF 1361236 64885 25/10/2022 13:11 25/10/2022 17:40 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _FALHA DE CONEXAO BUCHA SECUNDARIA DO TRANSFORMADOR 45 10 375 037 037 448 BIGOIN2 Ipiranga do Piaui
43907314 PRI TF 1414072 67765 25/10/2022 13:11 26/10/2022 08:40 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 19 1 18,78 0,57 0,13 19,48 PRIOLY3 Piripiri
49907487 PCA TF 1248458 67938 25/10/2022 13:13 25/10/2022 14:55 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CONDUTOR PARTIDO OUTROS 475 280 0,85 02 0,65 1,7 PCAO1C3 Piracuruca
49907517 CRT _CH 1267812 67968 25/10/2022 13:15 25/10/2022 16:17 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 796 263 23 0,27 047 3,03 CRT01C2 Corrente
49907449 BRL CH 1331529 67900 25/10/2022 13:34 25/10/2022 16:33 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 54 18 1,98 0,62 0,38 2,98 BRLO9F4  Urugui
49906570 SIP CH 1428424 67021 25/10/2022 13:42 25/10/2022 17:30 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 258 68 2,85 0,75 0,2 3,8 SIP01C2  Pedro Laurentino
49907472 EBV_CH 1209820 67923 25/10/2022 13:43 25/10/2022 17:31 CHAVE FUSIVEL CONDUTOR PARTIDO ARVORE NA REDE 160 2 225 055 1 3,8 EBVOIC3 Sdo Félix do Plaui
49907546 GBS CH 1270313 67957 25/10/2022 13:45 25/10/2022 17:25 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 488 133 22 0,85 0,62 3,67 GBSO9FB 530 Gongalo do Gurguéia
49908143 BOJ CH 1264181 68594 25/10/2022 13:46 25/10/2022 19:37 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 2305 394 4,62 0,83 04 5,85 BOJO1C3 Currais
49907516 PRI_CH 1255052 67967 25/10/2022 13:58 25/10/2022 15:13 CHAVE FUSIVEL 'CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 45 3 033 063 028  1,25PRIO1Y2 Bataha
49908499 CRT_CH 1270019 68950 25/10/2022 14:08 25/10/2022 18:31 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 617 181 147 282 01 438 CRT0951 Sebastido Barros
49907557 BAS AL 1364745 68008 25/10/2022 14:09 25/10/2022 15:13 DISJUNTOR ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 1612 1587 0,08 0,28 0,7 1,07 BASDIC2 Barras
49907543 PMR_TF 1062411 67994 25/10/2022 14:10 25/10/2022 16:26 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 30 13 0,43 0,87 0,87 2,27 PMRO1P1 Palmeirais
49907576 EBV_TF 1292492 68027 25/10/2022 14:19 28/10/2022 17:42 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ TRANSFORMADOR AVARIADO _ QUEIMADO 377 5 777 14 12 7538 EBVOIC Francindpolis
49907574 FAQ_TF 1324127 68025 25/10/2022 14:19 25/10/2022 18:45 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ OBJETO NA REDE OUTROS 133 30 4 028 015 4,43 FAO0LCA Floriano
49907882 CRT TF 1269996 68333 25/10/2022 14:20 26/10/2022 12:00 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  TRANSFORMADOR AVARIADO ~ QUEIMADO 433 20 2142 0,25 [} 21,67 CRTD951 Corrente
49907954 5GF  TF 1259448 68405 25/10/2022 14:24 25/10/2022 17:54 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE VENTANIA 175 50 2,32 0,88 03 3,5 SGFO1C1 Juazeiro do Piaui
49907728 SPP_TF 1069102 68179 25/10/2022 14:41 25/10/2022 16:00 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 54 4 077 055 0 1,325PPOLC2 Jardim do Mulato
49907680 PAL_TF 1303531 68131 25/10/2022 14:53 25/10/2022 17:03 ENTRADA PRIMARIA_PARTICULAR OBJETO NA REDE OUTROS 13 6 145 023 048 2,17 PALOICL Paulistana
49907149 CRT CH 1267792 67600 25/10/2022 14:56 25/10/2022 16:55 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 191 97 0,57 135 0,07 1,98 CRTO1C2 Corrente
49907686 TBL TF 1214259 68137 25/10/2022 14:59 25/10/2022 17:47 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 202 72 1,85 042 0,53 2,8 TBLOLCS Bom Principic do Piaui
49907735 CRI__CH 1400222 63186 25/10/2022 15:00 25/10/2022 17:05 RELIGADOR OBJETO NA REDE OUTROS 3130 1503 135 032 042 2,08 CRIOINZ Palmeira do Piaui
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49907719 CRI AL 1406549 68170 25/10/2022 15:00 26/10/2022 12:10 DISJUNTOR POSTE AVARIADO / ADERNADO OUTROS 8204 4690 19 0,02 19,25 21,17 CRIOIN1 Cristino Castro
49907739 ATS _TF 1064557 63190 25/10/2022 15:06 25/10/2022 16:23 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ OBIETO NA REDE OUTROS 494 383 06 032 037 1,28 ATSOIC2 Altos
43907793 SPP_ TF 1391418 68244 25/10/2022 15:15 25/10/2022 16:13 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 45 47 0,35 047 0,15 0,97 SPPOLC2  Hugo Napole3o
49907866 CRI _ TF 1264548 68317 25/10/2022 15:24 25/10/2022 18:40 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ OBJETO NA REDE OUTROS 2,33 09 0,03 3,27 CRIOIN2 Palmeira do Piaul
49908075 AME CH 1055788 68526 25/10/2022 15:33 25/10/2022 17:11 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 501 306 0,77 02 0,67 1,63 AMEOLIN2 Amarante
49907839 PAL_TF 1303524 63290 25/10/2022 15:41 25/10/2022 17:10 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 25 17 037 075 037 148 PALOICL Paulistana
45507846 BO) CH 1369759 68257 25/10/2022 15:46 25/10/2022 17:37 CHAVE FUSIVEL OBIETO NA REDE OUTROS 586 318 1,25 0,32 0,28 1,85 BOJO1C3 Bom Jesus
49907851 EMT CH 1268791 68302 25/10/2022 15:47 25/10/2022 17:21 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 47 30 0,72 0,78 0,07 1,57 EMTO01C3 Colénia do Gurguéia
459507867 VAL CH 1301314 68318 25/10/2022 15:49 28/10/2022 18:46 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 75 1 74,68 0,08 0,18 74,95 VALO1C1 Valenca do Piaui
49907884 NZR TF 1349186 68335 25/10/2022 15:54 28/10/2022 17:27 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  TRANSFORMADOR AVARIADO  QUEIMADO 294 4 69,4 2,15 2 73,55 NZRO1C2 Arraial
49907045 AAD_CH 1315765 67496 25/10/2022 15:59 25/10/2022 17:41 CHAVE FUSIVEL 'CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 1311 778 01 008 152 1,7 AADOICI Anténio Almeida
49907910 VAL _CH 1394425 68361 25/10/2022 16:04 26/10/2022 10:37 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 19 1 182 012 023 18,55 VALOIC2 Pimenteiras
49908113 MTO TF 1257773 68564 25/10/2022 16:12 25/10/2022 19:23 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE VENTANIA 496 156 1,72 147 [} 3,18 MTOD1C3 Campo Largo do Piauf
49907952 ATS TF 1064681 68403 25/10/2022 16:13 25/10/2022 18:08 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE VENTANIA 640 335 0,22 1,08 0,62 1,92 ATS01C4  Altos
49908173 ATS _TF 1064382 68624 25/10/2022 16:22 25/10/2022 20:14 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 54 14 267 043 077 3,87 ATS0IC3 Altos
49908106 MCU TF 1040103 68557 25/10/2022 16:23 25/10/2022 18:04 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA __ COM INSPECAO NA RD 100 59 067 05 052 1,68 MCUOIV3 Teresina
49908023 RGE TF 1355653 68474 25/10/2022 16:23 25/10/2022 18:55 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CONDUTOR PARTIDO ARVORE NA REDE 1298 514 1,62 0,33 0,58 2,53 RGEOIN1 Rio Grande do Piaui
49908077 BOJ CH 1263997 68528 25/10/2022 16:28 25/10/2022 18:20 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 328 177 0,77 0,35 0,75 1,87 BOJO1C3 Currais
49908551 BOJ _CH 1264139 60002 25/10/2022 16:37 25/10/2022 19:36 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 1381 465 25 04 008 2,98B0J0IC3 Bom Jesus
49908086 CPM_TF 1262630 68537 25/10/2022 16:40 25/10/2022 18:05 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA __ ARVORE NA REDE OUTROS 7 5 058 083 0 1,42 CPMO9F2 Campo Maior
49908082 JCA CH 1338045 68533 25/10/2022 16:44 26/10/2022 15:55 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 162 7 22,65 0,38 0,15 23,18 JCADIN1 Jodo Costa
49908107 CRT CH 1269957 68558 25/10/2022 16:50 25/10/2022 23:39 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 1392 204 5,88 08 0,13 6,82 CRT0951 Corrente
49908209 CRT_CH 1267812 68660 25/10/2022 16:50 25/10/2022 18:48 CHAVE FUSIVEL CAUSA NEO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 515 263 15 015 032 1,97 CRTOIC2 Corrente
45508131 SRO CH 1397766 68582 25/10/2022 16:53 25/10/2022 17:57 CHAVE FUSIVEL OBIETO NA REDE OUTROS 37 35 0,4 03 0,37 1,07 SRO09F3 530 Raimundo Nonato
49908205 5RO CH 1276902 68656 25/10/2022 16:54 25/10/2022 18:42 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 512 286 0,85 0,55 04 1,8 SRO09L1 Coronel José Dias
49908325 NZR_TF 1348403 68776 25/10/2022 17:04 25/10/2022 20:37 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE QOUTROS 231 65 1,97 0,38 12 3,55 NZRO1C1 Nazaré do Piaui
49908473 SRO_TF 1284410 63924 25/10/2022 17:12 25/10/2022 19:06 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 638 %3 142 038 01 1,0 SRO0IC2_5d0 Raimundo Nonato
45508345 URD CH 1409189 68796 25/10/2022 17:25 25/10/2022 21:33 RELIGADOR CONDUTOR PARTIDO ISOLADOR QUEBRADO 5930 1442 1,65 0,93 1,55 4,13 URDOSW3 Urugui
49910916 ATS TF 1065073 71366 25/10/2022 17:36 26/10/2022 08:47 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 76 5 14,08 0,52 0,58 15,18 ATS01C2 Altos
49908627 CMT_CH 1266744 60078 25/10/2022 17:44 25/10/2022 19:08 CHAVE FUSIVEL CONDUTOR PARTIDO OUTROS 1512 1081 038 023 078 1,4 CMT01C2 Riacho Frio
49908595 CRI__CH 1264553 69046 25/10/2022 17:45 25/10/2022 21:28 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 1214 227 22 04 1,12 3,72 CRIOIN2 Palmeira do Piaul
49908268 PRI CH 1073683 68719 25/10/2022 17:50 25/10/2022 21:12 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 1129 336 05 2,87 ] 3,37 PRIOLY1 Piripiri
49908375 LUZ CH 1222806 68826 25/10/2022 17:53 26/10/2022 10:10 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 114 7 152 0,95 0,13 16,28 LUZ01C3 Joagquim Pires
49907842 SRO_TF 1279024 68293 25/10/2022 18:00 25/10/2022 21:28 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA _ COM INSPECAO NA RD 550 150 283 083 0 347 SRO09F2_Sdo Raimunde Nonato
49908757 BOL_TF 1265174 69208 25/10/2022 18:09 25/10/2022 20:10 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _FALHA DE CONEXAO OUTROS 364 181 015 053 133 2,02BOL0IC2 Alvorada do Gurguéia
49908466 RNA TF 1048587 68917 25/10/2022 18:14 25/10/2022 20:31 INSTALAGCAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE VENTANIA 122 54 1,68 0,28 0,32 2,28 RNADLC7 Teresina
49908497 ETA CH 1232368 68948 25/10/2022 18:26 26/10/2022 10:06 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 533 34 14,02 1,15 05 15,67 ETAD1C2 Esperantina
49908516 PDS_TF 1273746 68067 25/10/2022 18:32 26/10/2022 10:55 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 164 10 1547 082 03 1638 PDSOICI Pedroll
49908518 PRI _TF 1072479 68969 25/10/2022 18:35 26/10/2022 09:13 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA __ ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 15 11415 017 032 1463 PRIOLY3 Piripiri
49908533 MCU TF 1040156 68984 25/10/2022 18:35 25/10/2022 20:37 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ RAMAL PARTIDO OUTROS 356 175 0,17 0,22 1,65 2,03 MCUO1V3 Teresina
49908711 5SRO TF 1284466 69162 25/10/2022 19:02 25/10/2022 21:00 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA SEM INSPECAQ NA RD 564 288 1,48 0,32 0,17 1,97 SRO01C2 Sdo Raimundo Nonato
49908889 NZA_TF 1054234 60339 25/10/2022 19:17 26/10/2022 09:13 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ TRANSFORMADOR AVARIADO _ QUEIMADO 404 29 19 1 1 13,03 NZAO1Z2 Nazaria
49908672 PRI CH 1073116 69123 25/10/2022 19:20 25/10/2022 22:52 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 63 18 2,33 0,33 0,87 3,53 PRIOLY1 Piripiri
49910977 PCS  TF 1315278 71423 25/10/2022 19:21 27/10/2022 11:38 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  TRANSFORMADOR AVARIADO  QUEIMADO 242 6 3722 1,92 1,15 40,28 PCS01C4  Paquetd
49908809 NZR TF 1428356 69260 25/10/2022 19:38 26/10/2022 07:33 INSTALAQED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 548 46 103 1,27 0,35 11,92 NZRO1C3 Francisco Ayres
49908718 ETA TF 1227824 69169 25/10/2022 19:45 26/10/2022 10:19 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 175 12 12,98 11 0,48 14,57 ETAD1C3 Esperantina
49908741 SRO  TF 1276903 69192 25/10/2022 19:54 25/10/2022 20:51 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 146 155 0,1 0,78 0,07 0,95 SROQ9L1 Coronel José Dias
49908778 GPE_CH 1322544 69229 25/10/2022 20:13 26/10/2022 14:46 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 56 3 1667 05 1,38 18,55 GPEOICI Jerumenha
45508902 CPM_TF 1260664 69352 25/10/2022 20:47 25/10/2022 21:29 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE OUTROS 20 29 0,13 0,28 0,28 0,7 CPMO1C1 Campo Maior
49908913 PAL TF 1303637 69363 25/10/2022 21:26 26/10/2022 10:11 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 2499 196 11,88 0,45 0,42 12,75 PALOICL Paulistana
49908912 MQP TF 1406712 60362 25/10/2022 21:28 25/10/2022 22:23 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA __ COM INSPECAD NA RD 326 355 018 032 042 0,92 MQPOINSTeresina
49908979 SAT_TF 1048335 69429 25/10/2022 21:52 25/10/2022 23:45 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA __ COM INSPECAO NA RD 289 153 045 095 048 1,8 SATOLL7 Teresina
49909101 PTY TF 1047152 69551 25/10/2022 22:16 25/10/2022 23:52 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 222 139 0,23 0,93 0,43 1,6 PTYO1P1 Teresina
49909060 CRI AL 1406550 69510 25/10/2022 23:03 26/10/2022 04:25 DISIUNTOR CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 13038 2428 0,02 o 535 5,37 CRIOIN2 Cristino Castro
49909107 JFR__ AL 1416541 60557 25/10/2022 23:13 26/10/2022 03:42 DISIUNTOR CAUSA NEO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 1555 584 093 193 162 448 JFROICA José de Freitas
49909197 CPM_TF 1260881 69647 25/10/2022 23:18 26/10/2022 06:52 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ OBJETO NA REDE OUTROS 257 3 703 053 0 7,57 CPMOIC2 Campo Maior
49909151 UNO CH 1146934 69601 25/10/2022 23:59 26/10/2022 02:09 RELIGADOR CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 1973 1063 0,83 0,73 0,6 2,17 UNOD1C3 Unido
49909154 PTY CH 1050793 69604 26/10/2022 00:00 26/10/2022 20:39 RELIGADOR CONDUTOR PARTIDO ARVORE NA REDE 9838 1421 18,55 0,77 1,33 20,65 PTYOLPS Teresina
49909180 IGA__CH 1363485 60630 26/10/2022 00:06 26/10/2022 06:26 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 2752 435 143 012 478 6331GA0IZ5 Teresina
49909165 SAT_CH 1047855 69615 26/10/2022 00:07 26/10/2022 10:30 CHAVE FUSIVEL CONDUTOR PARTIDO ARVORE NA REDE 1038 100 772 058 208 10,38 SATOL3 Teresina
49909221 RNA_TF 1050317 69671 26/10/2022 00:40 26/10/2022 05:08 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 553 124 0,23 16 2,63 4,47 RNADLC? Teresina
49909227 NOT TF 1293168 69677 26/10/2022 00:49 26/10/2022 12:27 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 151 13 9,25 0,75 1,63 11,63 NOTO1C1 Barra D'Aledntara
49909251 IGA_TF 1414701 69701 26/10/2022 00:49 26/10/2022 09:11 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 268 32 788 033 015  8371GA0IZ5 Teresina
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49909244 PID

Jra  [H] concLusi

CAUSA NAO IDENTIFICADA

[ - EZ0

ENERGIA

TF 1044224 69694 26/10/2022 00:50 26/10/2022 09:15 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA COM INSPECAD NA RD 177 76 0,37 0,45 8,42 PID0157 Teresina

49909638 RNA_CH 1048642 70088 26/10/2022 00:54 26/10/2022 10:09 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 93 548 052 325 9,5 RNAOLC Teresina
43909279 SRO TF 1273505 69729 26/10/2022 00:59 26/10/2022 02:08 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 425 0,98 0,03 0,13 1,15 SRO01C1 530 Raimundo Nonato
49911265 ATS CH 1064181 71711 26/10/2022 01:06 26/10/2022 10:43 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 251 873 0,55 0,33 9,62 ATS01C2 Altos
49909335 PID CH 1043960 69785 26/10/2022 01:09 26/10/2022 06:43 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 2,97 1,32 1,28 5,57 PIDO155 Teresina
49909623 MCU TF 1041177 70073 26/10/2022 01:32 26/10/2022 12:37 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 968 078 062 11,08 MCUOLVS Teresina
455909446 RNA TF 1043667 69896 26/10/2022 01:35 26/10/2022 07:49 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 1161 186 4,83 1,02 0,38 6,23 RNADL1C8 Teresina
49909371 PID CH 1044082 69821 26/10/2022 01:55 26/10/2022 07:44 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 4256 731 4,98 0,37 0,47 5,82 PIDO1S5 Teresina
459909433 TSA  TF 1044435 69883 26/10/2022 02:20 26/10/2022 09:07 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 841 124 4,97 0,35 147 6,78 TSAO1Y8 Teresina
49909383 EMT TF 1268832 69833 26/10/2022 02:22 26/10/2022 16:55 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAOD IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 73 5 13,35 12 o 14,55 EMT01C3 Colénia do Gurguéia
49909465 SIP__ CH 1338190 60915 26/10/2022 03:27 26/10/2022 10:48 CHAVE FUSIVEL 'ARVORE NA REDE 'VENTANIA 169 23 722 003 01 7355IP0IC1 _Sao Jodo do Piaul
49909745 PRI_CH 1255029 70195 26/10/2022 03:38 26/10/2022 07:15 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 1420 03 295 027 04 3,62 PRIOIY2 Piripiri
49909526 PCA CH 1251004 69976 26/10/2022 04:17 26/10/2022 10:10 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 864 147 552 0,03 0,33 5,88 PCAOLC4 530 Jodo da Fronteira
49909557 MQP TF 1053442 70007 26/10/2022 04:40 26/10/2022 11:48 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 649 91 6,5 0,13 05 7,13 MQPO1N8 Teresina
49910369 ATS_CH 1383574 70819 26/10/2022 04:42 26/10/2022 09:24 CHAVE FUSIVEL CONDUTOR PARTIDO OUTROS 951 02 468 002 0 4,7 ATS01C4_Altos
49909808 PTY _CH 1377565 70258 26/10/2022 04:52 26/10/2022 12:28 RELIGADOR CONDUTOR PARTIDO OUTROS 24407 3820 18 242 338 7,6 PTY0IPG_Teresina
49909941 PAL CH 1383718 70391 26/10/2022 05:00 26/10/2022 15:00 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA SEM INSPECAO NA RD 160 16 8,18 1,82 ] 10 PALOIC1 Paulistana
49911666 JFR  CH 1062906 72112 26/10/2022 05:16 26/10/2022 11:24 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 301 49 1,92 2,22 2 6,13 JFROLC3  José de Freitas
49909823 JAC_CH 1314318 70273 26/10/2022 05:24 26/10/2022 11:42 CHAVE FUSIVEL OBIETO NA REDE OUTROS 157 5 427 187 047 6,3 JACOSFS _Jacobina do Piaui
49909643 MBA CH 1063211 70093 26/10/2022 05:26 26/10/2022 07:32 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 7 3 093 045 o072 2,1 MBAO1CA José de Freitas
49909647 PAD CH 1199842 70097 26/10/2022 05:28 26/10/2022 07:16 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 508 280 0,65 07 0,45 1,8 PADO1P1 Lufs Correia
49910510 ALG CH 1060962 70960 26/10/2022 05:30 26/10/2022 11:25 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 130 22 5,15 0,77 0 5,92 ALGOIN2 Alto Longa
49909775 JUN_CH 1379250 70225 26/10/2022 05:46 26/10/2022 12:28 RELIGADOR ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 22533 4594 202 048 42 6,7 JUNOSF3 _Santo Anténio de Lisboa
45910571 PID _ CH 1043960 71021 26/10/2022 05:49 26/10/2022 12:25 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 36 0,17 2,83 6,6 PIDO1S5  Teresina
49909494 5P CH 1378548 69944 26/10/2022 05:49 26/10/2022 13:00 RELIGADOR OBJETO NA REDE OUTROS 1522 1852 0,23 0,52 643 7,18 SPPO1C3 Lagoinha do Piaui
49912313 MBA CH 1055866 72759 26/10/2022 05:54 26/10/2022 17:16 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 1148 101 9,07 23 0 11,37 MBAO1C3 Teresina
49908816 SRO_CH 1285499 69266 26/10/2022 06:02 26/10/2022 12:06 CHAVE FUSIVEL CAUSA NRO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 2551 421 297 31 0 607 SRO09F3 Dom Inocéncio
49910356 ATS CH 1064940 70806 26/10/2022 06:02 26/10/2022 15:03 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE OUTROS 1270 141 7,73 0,65 0,63 9,02 ATS01C2 Altos
49908957 BOJ CH 1264139 69407 26/10/2022 06:04 26/10/2022 08:32 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 1085 438 1,63 0,35 0,48 2,47 BOJO1C3 Bom Jesus
49911445 CRL_TF 1262961 71891 26/10/2022 06:07 26/10/2022 09:45 INSTALAGAQ TRANSFORMADORA COMPANHIA _CAUSA NAO IDENTIFICADA _ COM INSPECAO NA RD 175 48 105 258 0 3,63 CRLOICL Caracol
49910007 CRO_CH 1070319 70457 26/10/2022 06:07 26/10/2022 08:40 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 702 276 0 25 0 2,55 CRODILL Monsenhor Gil
49910232 PDS  CH 1390423 70682 26/10/2022 06:09 26/10/2022 08:41 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 724 286 2 0,03 05 2,53 PDSO1C3 Pedro Il
49910092 5PM _CH 1334183 70542 26/10/2022 06:11 26/10/2022 07:40 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 89 60 0,87 0,52 o 1,48 SPM01C3 Conceigdo do Canindé
49909757 ALG_TF 1060608 70207 26/10/2022 06:14 26/10/2022 07:42 INSTALAGAQ TRANSFORMADORA COMPANHIA _ ARVORE NA REDE VENTANIA 2 14 003 092 052 147 ALGOINL Pratado Piaul
49910023 RNA_CH 1045318 70473 26/10/2022 06:15 26/10/2022 11:01 CHAVE FACA UNIPOLAR ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 3563 746 295 083 1,18 4,77 RNADIC3 Teresina
49909794 CBT CH 1330325 70244 26/10/2022 06:16 26/10/2022 09:16 CHAVE FUSIVEL CONDUTOR PARTIDO DESCARGA ATMOSFERICA 369 123 27 0,03 0,27 3 CBTD9W2 Canto do Buriti
49909652 TSA TF 1044310 70102 26/10/2022 06:17 26/10/2022 10:32 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 822 193 2,85 0,37 1,03 4,25 TSAQ1Y2 Teresina
49909797 ALG_CH 1060085 70247 26/10/2022 06:17 26/10/2022 13:57 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 146 19 633 083 07 7,67 ALGOIN2 Alto Longd
49910756 PTY_TF 1047605 71206 26/10/2022 06:18 26/10/2022 09:39 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA __ COM INSPECAO NA RD 713 23 247 068 02 335PTY0IPS Teresina
49909790 JUN TF 1289402 70240 26/10/2022 06:20 26/10/2022 08:58 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ REDE TRANGADA ARVORE NA REDE 50 19 1,15 1,18 03 2,63 JUNO1M1 Itaindpolis
49909791 DML TF 1377571 70241 26/10/2022 06:20 26/10/2022 11:00 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE OUTROS 664 142 1,95 1,08 1,63 4,67 DMLO1W3Lagoa do Piaui
49909826 JAC_CH 1313919 70276 26/10/2022 06:20 26/10/2022 09:39 CHAVE FUSIVEL OBIETO NA REDE OUTROS 1081 226 16 152 02 3,32 JACOYFS Jacobina do Piaui
45909750 ATS CH 1064914 70200 26/10/2022 06:22 26/10/2022 08:33 CHAVE FUSIVEL CONDUTOR PARTIDO ARVORE NA REDE 2618 1195 0,32 1,87 0 2,18 ATS01C4 Altos
49912003 5PP  CH 1069124 72449 26/10/2022 06:23 26/10/2022 18:40 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 786 64 11,65 0,63 ] 12,28 SPPOLCA  Sdo Pedro do Piaui
49910501 IGA  TF 1047213 70951 26/10/2022 06:25 26/10/2022 10:06 INSTALAQED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 2,98 0,7 0 3,68 IGAD1Z5 Teresina
49911168 RNA CH 1382122 71614 26/10/2022 06:26 26/10/2022 10:52 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 84 19 3,73 0,07 0,63 4,43 RNADLC? Teresina
49909493 MCU TF 1053688 69943 26/10/2022 06:26 26/10/2022 17:24 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 2335 213 9,28 03 1,38 10,97 MCUO1V6 Teresina
49908642 CET_CH 1214690 69093 26/10/2022 06:27 26/10/2022 13:34 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 478 67 145 06 507 7,12 CETOIN2 Cocal

ATS CH 1417424 70289 26/10/2022 06:29 26/10/2022 11:22 CHAVE FUSIVEL OBIETO NA REDE OUTROS 1775 364 3,77 0,73 0,38 4,88 ATS01C2 Altos
49910042 CBT CH 1329860 70492 26/10/2022 06:29 26/10/2022 08:47 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 635 276 1,55 0,23 0,52 2,3 CBTO1C2 Canto do Buriti
49909336 PID_CH 1416235 60786 26/10/2022 06:30 26/10/2022 14:11 CHAVE FUSIVEL 'CAUSA NEO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 4606 599 705 025 038  7,68PIDOISI Teresina
49909875 CRO_TF 1070544 70325 26/10/2022 06:34_26/10/2022 12:02 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 344 63 475 0 072 547 CROOILL Monsenhor Gil
49910139 PRI CH 1072698 70589 26/10/2022 06:36 26/10/2022 17:57 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 4776 2398 1,53 1,25 857 11,35 PRIOLY1 Piripiri
49910016 PID  TF 1043987 70466 26/10/2022 06:38 26/10/2022 09:24 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE VENTANIA 1,53 0,72 0,52 2,77 PIDO1S6 _ Teresina
49911275 MBA CH 1386467 71721 26/10/2022 06:41 26/10/2022 07:29 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 81 104 00 03 048 0,8 MBAQ1C1 Unido
49909045 PAL_CH 1302925 69495 26/10/2022 06:42 26/10/2022 12:19 CHAVE FUSIVEL CAUSA NEO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 151 27 498 043 02 5052 PALOIC2 Paulistana
49908973 NOT CH 1293308 69423 26/10/2022 06:46 26/10/2022 10:03 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 128 39 2,27 0,63 0,38 3,28 NOTO1C1 Vérzea Grande
49907467 CRT_ CH 1267903 67918 26/10/2022 06:46 26/10/2022 09:07 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 110 47 16 0,75 o 2,35 CRTO1C2 Corrente
49909595 ATS_CH 1401445 70045 26/10/2022 06:46 26/10/2022 09:02 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 1625 79 198 o028 0 2,27 ATSOIC3 Altos
49910345 NZR_TF 1394148 70795 26/10/2022 06:52 26/10/2022 16:14 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ OBJETO NA REDE OUTROS 112 12 86 077 0 9,37 NZRO1C3 Francisco Ayres
49910572 JCK  TF 1362000 71022 26/10/2022 06:53 26/10/2022 08:47 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 281 148 1,65 0,18 0,07 1,9 JCKO1X2 Teresina
49909967 BTV TF 1288723 70417 26/10/2022 06:53 27/10/2022 16:42 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA  TRANSFORMADOR AVARIADO  QUEIMADO 271 8 8,22 249 0,7 33,82 BTVO1C1 Campo Grande do Piaui
49914645 SGF_TF 1250471 75089 26/10/2022 06:55 26/10/2022 20:20 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ ARVORE NA REDE VENTANIA 40 3 131 o 0 1342 SGFOICI Sigefredo Pacheco
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TF 1051101 71434 26/10/2022 06:56 26/10/2022 09:32 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA COM INSPECAD NA RD 270 217 o 2,6 MQPO1NS Teresina

49910045 MBA CH 1064040 70495 26/10/2022 06:59 26/10/2022 10:24 CHAVE FUSIVEL OBIETO NA REDE OUTROS 18 127 0 342 MBAOICA José de Freitas
45910263 MQP TF 1406712 70713 26/10/2022 06:59 26/10/2022 14:08 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 355 6,38 0,37 7,15 MQPO1N8 Teresina
49910812 SMT CH 1075161 71262 26/10/2022 07:00 26/10/2022 10:39 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 598 2,15 Y] 3,65 SMT01C1 S3o Miguel do Tapuio
49909983 CRO CH 1054722 70433 26/10/2022 07:00 26/10/2022 10:09 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 193 1,68 0 3,15 CROO1L2 Curralinhos
49910012 JUN_CH 1206488 70462 26/10/2022 07:04 26/10/2022 08:20 CHAVE FUSIVEL CAUSA NRO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 0 o023 0 1,27 JUNOIMG Sussuapara
45910035 NOT CH 1292881 70485 26/10/2022 07:05 26/10/2022 09:00 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 417 0,68 0,28 1,92 NOTO1C1 Barra D'Alcdntara
49910846 5SRO CH 1279385 71296 26/10/2022 07:06 26/10/2022 10:50 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 41 0,03 2,82 3,73 SRO09F2 530 Raimundo Nonato
49910219 TBC TF 1049253 70669 26/10/2022 07:06 26/10/2022 08:30 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 9 0,02 1 1,4 TBCO1K1 Teresina
49912552 5SRO CH 1279108 72998 26/10/2022 07:07 26/10/2022 09:15 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 119 1,25 o 2,13 SRO09F2 530 Raimundo Nonato
49910316 CRL_CH 1263004 70766 26/10/2022 07:08 26/10/2022 10:14 CHAVE FUSIVEL 'CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 1788 578 135 133 3,1 CRLOIC1 Caracol
49910153 JCK_TF 1046305 70603 26/10/2022 07:10 26/10/2022 13:17 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 337 55 293 2,67 612 JCKOING _Teresina
49912145 PTY CH 1047326 72501 26/10/2022 07:11 26/10/2022 18:20 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 212 19 9,72 0,08 11,15 PTY01P2 Teresina
49910451 CRL  CH 1263241 70901 26/10/2022 07:12 26/10/2022 16:07 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 785 88 6,82 ] 8,92 CRLO1C1 Caracol
49909116 JUN_TF 1297308 60566 26/10/2022 07:12 26/10/2022 09:07 INSTALAGAQ TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 70 37 on 028 1,92 JUNOIM6 Sao José do Piaul
49911357 JAC_CH 1314029 71803 26/10/2022 07:15 26/10/2022 15:07 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 259 3 71 0 787 JACO9FS _Patos do Piaui
49910114 TSA  TF 1043227 70564 26/10/2022 07:16 26/10/2022 14:25 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 150 21 6,57 0,53 7,15 TSAO1YS Teresina
49910436 5)P TF 1353758 70886 26/10/2022 07:16 26/10/2022 07:55 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE OUTROS 4 6 0,23 ] 0,65 SIPO9F4  Queimada Nova
49911085 SPP_CH 1320743 71531 26/10/2022 07:18 26/10/2022 16:34 CHAVE FUSIVEL CAUSA NEO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 334 3% 507 0 9,27 5PPOLC3 Miguel Ledo
49910176 PID__TF 1042597 70626 26/10/2022 07:18 26/10/2022 09:41 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA__ CONDUTOR PARTIDO OUTROS 348 146 095 1,15 2,38BPIDO1S2 Teresina
49910143 TBC TF 1049962 70593 26/10/2022 07:20 26/10/2022 14:55 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE VENTANIA 432 57 6,42 0,62 7,58 TBCO1K1 Teresina
49910160 ATS TF 1061294 70610 26/10/2022 07:22 26/10/2022 13:59 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA  OBIETO NA REDE QOUTROS 291 44 6,53 0,05 6,62 ATS01C1 Pau D'Arco do Piaui
49911812 BIG _CH 1286445 72258 26/10/2022 07:24 26/10/2022 10:47 CHAVE FUSIVEL CAUSA NEO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 327 97 27 0 3,38 BIGOIN1 Wall Ferraz
458910615 MCU TF 1041050 71065 26/10/2022 07:25 26/10/2022 10:39 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 863 267 2,67 0,37 3,23 MCUO1V4 Teresina
49912568 5RO CH 1278975 73014 26/10/2022 07:25 26/10/2022 08:39 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 78 63 1 o 1,23 SRO09F2 S&o0 Raimundo Nonato
49910211 ALG  TF 1419864 70661 26/10/2022 07:27 26/10/2022 09:05 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE VENTANIA 31 19 0,7 0,68 1,63 ALGOIN2 Alto Longa
49909933 ATS_CH 1065060 70383 26/10/2022 07:27 26/10/2022 10:39 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 295 92 25 0 3,2 ATS01C2 Altos
459910203 PAD TF 1199868 70653 26/10/2022 07:28 26/10/2022 11:03 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  OBIETO NA REDE OUTROS 122 34 2,48 1,05 3,58 PADO1P1 Luis Correia
49910997 BIG  TF 1286343 71443 26/10/2022 07:28 26/10/2022 12:05 ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 1613 350 0,05 o 4,62 BIGOIN1 Wall Ferraz
49910385 BAS_CH 1225457 70835 26/10/2022 07:30 26/10/2022 09:52 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 458 194 067 0 2,37 BASOIC2 Barras
49910251 SPM_TF 1334388 70701 26/10/2022 07:31 27/10/2022 10:26 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ OBJETO NA REDE OUTROS 2638 98 262 0,62 26,92 SPMOIC3 Jacobina do Piaui
49910270 SIP CH 1373276 70720 26/10/2022 07:33 27/10/2022 10:03 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA SEM INSPECAO NA RD 398 15 26,05 ] 26,5 SIPOYFA  Capitio Gervasio Oliveira
49910276 CBT TF 1416627 70726 26/10/2022 07:35 26/10/2022 10:49 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE VENTANIA 81 25 2,57 0,27 3,23 CBTO1C3 Brejo do Piauf
49910428 CBT _CH 1330050 70878 26/10/2022 07:36 26/10/2022 11:34 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 369 %3 3n 0,58 3,97 CBT09W2 Canta do Buriti
49910373 ESP_CH 1043438 70823 26/10/2022 07:36 26/10/2022 12:34 CHAVE FUSIVEL CONDUTOR PARTIDO ARVORE NA REDE 3561 717 265 16 4,97 ESPOIMIL Teresina
49907831 ABU CH 1262725 68282 26/10/2022 07:36 26/10/2022 10:54 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 299 91 2,68 0,12 3,3 ABUO1C2 Jurema

ATS TF 1376503 70750 26/10/2022 07:37 26/10/2022 09:25 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 108 60 1,55 o 1,8 ATS01C3 Alto Longé
49908285 RGN_TF 1069466 68736 26/10/2022 07:38 26/10/2022 11:55 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ OBIETO NA REDE OUTROS 98 3 29 047 4,28 RGNOIC1 Regeneragio
49912034 SPP_CH 1068948 72480 26/10/2022 07:40 26/10/2022 17:28 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 9,72 0,05 9,8 SPPOIC2 530 Gongalo do Piaui
49913534 MAD CH 1360026 73980 26/10/2022 07:42 26/10/2022 16:51 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 329 36 2,88 ] 9,15 MADO1C1 Caldeiriio Grande do Piaul
49908641 BOJ CH 1429750 69092 26/10/2022 07:42 26/10/2022 09:20 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 1877 1150 0,47 0,65 1,63 BOJO1C3 Currais
49907114 BOJ_CH 1264362 67565 26/10/2022 07:44 26/10/2022 08:44 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 197 197 01 0 180J01C2_Santa Luz
49911093 BIG  CH 1286487 71539 26/10/2022 07:44 26/10/2022 12:32 CHAVE FUSIVEL CONDUTOR PARTIDO ARVORE NA REDE 541 113 15 0 4,8 BIGOIN1 Wall Ferraz
49909870 RNA TF 1045172 70320 26/10/2022 07:45 26/10/2022 15:53 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 1245 153 71 0,27 8,13 RNADLC1 Teresina
49910544 SPP CH 1423907 70994 26/10/2022 07:48 26/10/2022 09:54 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 729 347 1,02 1 2,1 SPPO1C3 Barro Duro
49910992 PTY TF 1050964 71438 26/10/2022 07:49 26/10/2022 09:00 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 253 214 0,02 0,83 1,18 PTYO1P8 Teresina
49909505 NZA CH 1408430 69955 26/10/2022 07:49 26/10/2022 16:50 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 2478 275 6,57 1 1,45 9,02 NZAQ1Z3 Demerval Lobdo
49911123 DML TF 1070690 71569 26/10/2022 07:50 26/10/2022 11:31 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 639 173 317 017 035 3,68 DMLOIW3Lagoa do Piaui
49908495 EBV _TF 1292176 68946 26/10/2022 07:50 26/10/2022 09:18 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  OBIETO NA REDE OUTROS 66 45 0,52 0,73 0,22 1,47 EBVOIC1 Francindpolis
49910922 CPM_TF 1260664 71372 26/10/2022 07:52 26/10/2022 09:34 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  OBIETO NA REDE OUTROS 49 29 1,42 0,28 ] 1,7 CPMO1C1 Campo Maior
49912511 UNO CH 1415811 72957 26/10/2022 07:52 26/10/2022 16:15 CHAVE FUSIVEL 'ARVORE NA REDE 'VENTANIA 2287 73 793 02 025 838 UNODIC3 Unido
49910888 TSA_CH 1408434 71338 26/10/2022 07:54 26/10/2022 10:34 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 1303 488 17 06 037 2,67 TSAOLYS Teresina
49910891 SPM CH 1357961 71341 26/10/2022 07:57 26/10/2022 10:20 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 59 25 1,35 0,72 0,32 2,38 SPM01C4 Campinas do Piaui
49910820 PTY TF 1050850 71270 26/10/2022 08:00 26/10/2022 08:55 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 125 136 0,02 0,23 0,67 0,92 PTYOLP5S Teresina
49910574 MQP TF 1051520 71024 26/10/2022 08:01 26/10/2022 16:10 INSTALAGAQ TRANSFORMADORA COMPANHIA _ FALHA DE CONEXAQ OUTROS 1579 194 627 118 07 815 MQPOINS Teresina
49911048 PID_CH 1042846 71494 26/10/2022 08:04 26/10/2022 10:12 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 355 166 1,32 04 042 2,13PID0IS2 Teresina
49911236 PRI TF 1072733 71682 26/10/2022 08:06 26/10/2022 11:36 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 188 54 25 052 0,48 3,5 PRIOLY1 Capitdo de Campos
49910555 PAL CH 1381977 71005 26/10/2022 08:08 26/10/2022 13:07 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA SEM INSPECAQ NA RD 155 31 3,93 1,05 o 4,98 PALOICL Paulistana
49910024 PTY_CH 1365400 71374 26/10/2022 08:10 26/10/2022 08:44_ RELIGADOR CAUSA NEO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 3392 6090 003 015 038 057 PTY0IP5 Teresina
49910586 BIG_TF 1286144 71036 26/10/2022 08:11 26/10/2022 10:38 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA _ COM INSPECAO NA RD 20 8 185 06 0 245PIGOIN1 Wall Ferraz
49910588 S)P  CH 1354125 71038 26/10/2022 08:11 26/10/2022 15:54 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 15 2 55 1,63 0,58 7,72 SIPO9FA  Capitio Gervésio Oliveira
49913207 MBA TF 1056822 73653 26/10/2022 08:12 26/10/2022 15:30 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 95 13 5,97 0,67 0,67 7,3 MBAO1C1 Unido
49910613 GBS _TF 1270060 71063 26/10/2022 08:13 26/10/2022 11:57 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 142 38 292  om 08 3,73 GBSO9F9 Gilbués
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TF 1322791 60945 26/10/2022 08:13 26/10/2022 11:16 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ARVORE TOCANDO A REDE 132 45 0,82 0,17 2,07 3,05 PTAOLC1 Porto Alegre do Piaui

49910655 MQP TF 1053605 71105 26/10/2022 08:13 26/10/2022 11:09 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 393 134 12 08 093 2,93 MQPOINBTeresina
45910610 SMO CH 1310624 71060 26/10/2022 08:15 26/10/2022 11:45 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 98 28 2,72 0,73 0,05 3,5 SMO01C2 Simdes
49910656 MAD CH 1360040 71106 26/10/2022 08:18 26/10/2022 10:51 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 163 64 1,78 05 0,27 2,55 MADO1C2 Francisco Macedo
49908743 PAL CH 1405662 69194 26/10/2022 08:18 26/10/2022 11:13 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 183 63 19 08 0,22 2,92 PALOIC3 Betdnia do Piaui
49910661 SAT_CH 1048163 71111 26/10/2022 08:19 26/10/2022 17:42 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 56 6 862 022 055 9,38 SATOL7 Teresina
49910875 PTY TF 1051116 71325 26/10/2022 08:20 26/10/2022 13:29 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 1157 225 3,65 0,45 1,05 5,15 PTYO1P6 Teresina
49912390 ALG CH 1061055 72836 26/10/2022 08:21 27/10/2022 11:34 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 354 13 26,1 1,12 ] 27,22 ALGO1N2 Alto Longd

SMT CH 1371701 70813 26/10/2022 08:21 26/10/2022 11:44 CHAVE FUSIVEL OBIETO NA REDE OUTROS 519 153 3 0,38 0 3,38 SMT01C1 530 Miguel do Tapuio
49911224 GBS TF 1270049 71670 26/10/2022 08:21 26/10/2022 17:30 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CONDUTOR PARTIDO DESCARGA ATMOSFERICA 530 58 58 08 2,55 9,15 GBSO9F9 Gilbués
49910784 JCA_CH 1338025 71234 26/10/2022 08:22 26/10/2022 15:04 CHAVE FUSIVEL 'OBIETO NA REDE 'OUTROS 658 98 553 09 027 6,7 JCADINI Jodio Costa
49910702 RGE_TF 1356643 71152 26/10/2022 08:23 26/10/2022 10:55 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA __ ARVORE NA REDE VENTANIA 18 7 183 07 0 2,53 RGEOIN3 Itaveira
49910884 PTY TF 1047737 71334 26/10/2022 08:24 26/10/2022 10:36 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 443 200 1,25 03 0,65 2,2 PTYO1P6 Teresina
49910686 CPM TF 1261572 71136 26/10/2022 08:25 26/10/2022 09:46 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAOD IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 16 12 0,08 1,27 ] 1,35 CPMO1C2 Jatobé do Piaul
49910759 SRO_CH 1273965 71200 26/10/2022 08:28 26/10/2022 10:40 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 2 1 188 017 015 2,2 SRO0IC1_Sdo Raimundo Nonato
49910726 SMO_CH 1310389 71176 26/10/2022 08:30 26/10/2022 09:56 CHAVE FUSIVEL CAUSA NEO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 72 50 053 03 06 1,43 SMO0IC2 Caridade do Piaui
49911129 TSA CH 1043452 71575 26/10/2022 08:32 26/10/2022 13:15 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 453 96 322 0,55 0,95 4,72 TSAOLYS Teresina
49910808 BOJ CH 1264052 71258 26/10/2022 08:33 26/10/2022 13:42 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 98 19 4,62 0,25 0,28 5,15 BOJO1C3 Currais
49910810 LGA_TF 1242357 71260 26/10/2022 08:33 26/10/2022 13:29 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ ARVORE NA REDE VENTANIA 994 201 422 013 058 4,93 LGAOICL Jatoba do Pia
49909910 CBT _CH 1330120 70360 26/10/2022 08:33 26/10/2022 09:54 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 347 255 072 047 017 1,35 CBT0SW2 Canto do Burit
49910819 ETA CH 1232373 71269 26/10/2022 08:34 26/10/2022 09:28 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 121 134 04 02 03 0,9 ETADIC2 Esperantina
49910854 PTY TF 1053428 71304 26/10/2022 08:35 26/10/2022 11:34 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA  FALHA DE CONEXAO JUMPER BT 820 274 2,58 0,12 0,28 2,98 PTYO1PS Teresina
49911363 LGA_CH 1388198 71809 26/10/2022 08:37 26/10/2022 12:35 CHAVE FUSIVEL OBIETO NA REDE OUTROS 91 23 3 097 0 3,97 LGAOLCL Jatoba do Piaui
45911144 RBG CH 1322945 71550 26/10/2022 08:37 26/10/2022 11:14 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 317 121 0,68 0,75 1,18 2,62 RBGD1C1 Ribeiro Gongalves
49910880 PRI TF 1402427 71330 26/10/2022 08:37 26/10/2022 19:35 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ CONDUTOR PARTIDO OUTROS 384 35 10,23 0,33 04 10,97 PRIOLY3 Brasileira
49910890 BRL TF 1330602 71340 26/10/2022 08:38 26/10/2022 17:18 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ REDE TRANCADA QOUTROS 304 35 1,83 6,53 03 8,67 BRLOIC1 Canavieira
49910081 PTY_TF 1053431 71427 26/10/2022 08:38 26/10/2022 10:56 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA__ CONDUTOR PARTIDO DEFEITO EM CONEXAQ 604 263 152 058 02 2,3 PTY0IPS Teresina
459911219 SAT TF 1048016 71665 26/10/2022 08:43 26/10/2022 14:00 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 185 37 153 2,75 1 5,28 SATO1L7 Teresina
49911583 5RO TF 1284466 72029 26/10/2022 08:44 26/10/2022 10:14 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  FALHA DE CONEXAQ OUTROS 431 288 0,52 012 0,87 1,5 SRO01C2 S3o Raimundo Nonato
49910085 PAL_TF 1303328 71431 26/10/2022 08:45 28/10/2022 12:42 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ TRANSFORMADOR AVARIADO _ QUEIMADO 156 3 012 13 21,53 51,95 PALOICL Acaud
49911307 CBT _CH 1379608 71753 26/10/2022 08:48 26/10/2022 15:34 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 257 33 623 053 0 6,77 CBT0O9W2 Canto do Buriti
49911729 JFR  CH 1063984 72175 26/10/2022 08:52 26/10/2022 15:49 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 305 44 513 0,62 12 6,95 JFROLCL José de Freitas
49911042 CBT TF 1329922 71488 26/10/2022 08:54 26/10/2022 17:02 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 318 39 0,02 518 2,93 8,13 CBTO9W2 Canto do Buriti
49909861 MAD CH 1394945 70311 26/10/2022 08:55 26/10/2022 13:42 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 2709 567 402 052 025 4,78 MADOICAPioIX
49911603 JCK_TF 1046440 72049 26/10/2022 08:55 26/10/2022 12:05 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA __ ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 199 63 212 025 08 3,17 JCKOIXB Teresina
49911096 CBT TF 1329112 71542 26/10/2022 08:56 26/10/2022 17:20 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CONDUTOR PARTIDO OUTROS 386 46 6,18 13 0,92 8,4 CBTO1C3 Brejo do Piaul
49911205 TSA TF 1042953 71651 26/10/2022 08:57 26/10/2022 11:54 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 732 249 16 0,52 0,83 2,95 TSAO1Y7 Teresina
49911600 DML CH 1069898 72046 26/10/2022 08:58 26/10/2022 12:40 CHAVE FUSIVEL CAUSA NEO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 1719 464 192 083 095 3,7 DMLO1W 1 Teresina
49912801 NZA_TF 1197300 73247 26/10/2022 08:58 26/10/2022 14:10 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ CAUSA NAO IDENTIFICADA __ COM INSPECAO NA RD 254 9 42 033 067 5,2 NZAO1Z3 Teresina
49911117 5PM _ TF 1332050 71563 26/10/2022 09:00 28/10/2022 17:05 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 56 1 53,78 05 18 56,08 SPMO1C1 Paes Landim
49911130 5AT CH 1361895 71576 26/10/2022 09:01 26/10/2022 11:09 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 469 221 1,58 0,25 03 2,13 SATOILS Teresina
49911712 MCU TF 1053681 72158 26/10/2022 09:02 26/10/2022 19:52 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ ARVORE NA REDE VENTANIA 997 9 798 147 138 10,83 MCUOIV6 Teresina
45911125 CBT TF 1330271 71571 26/10/2022 09:03 27/10/2022 17:40 INSTALA@ED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 33 1 322 0,38 0,03 32,62 CBTD9W?2 Canto do Buriti
49912413 NOT TF 1292183 72859 26/10/2022 09:05 26/10/2022 16:35 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  ARVORE NA REDE VENTANIA 330 44 56 1,28 0,62 7,5 NOT01C1 Barra D'Alcintara
49911196 TSA TF 1043498 71642 26/10/2022 09:11 26/10/2022 12:28 INSTALAQED TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 846 258 147 043 1,38 3,28 TSA01Y2 Teresina
49911860 ALG CH 1061940 72306 26/10/2022 09:12 26/10/2022 10:54 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 376 222 0,73 0,42 0,55 1,7 ALGO1N2 Alto Longé
49911625 CBT CH 1329875 72071 26/10/2022 09:13 26/10/2022 15:41 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 317 49 5,18 0,72 0,57 6,47 CBT01C2 Canto do Buriti
49911773 ATS _TF 1064439 72219 26/10/2022 09:14 26/10/2022 12:53 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ ARVORE NA REDE OUTROS 949 61 355 01 0 3,5ATS0I1C2 Altos
459911207 TSA  TF 1044928 71653 26/10/2022 09:15 27/10/2022 11:04 ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 26 1 24,78 0,62 042 25,82 TSAQ1Y3 Teresina
49911661 BIG  TF 1286189 72107 26/10/2022 09:19 26/10/2022 11:31 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  CAUSA NAOD IDENTIFICADA COM INSPECAD NA RD 138 63 1,72 0,48 ] 2,2 BIGOIN1 Wall Ferraz
49907660 NZA_TF 1054448 68111 26/10/2022 09:20 26/10/2022 10:46 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ARVORE NA REDE 'OUTROS 13 9 002 085 077 143 NZA01Z2 Nazaria
49911317 ALG_TF 1060351 71763 26/10/2022 09:27 29/10/2022 18:33 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA _ TRANSFORMADOR AVARIADO _ QUEIMADO 81 17875 235 0 81,1 ALGOINI Beneditinos
49911509 NZA CH 1389239 71955 26/10/2022 09:29 26/10/2022 11:30 CHAVE FUSIVEL CAUSA NAO IDENTIFICADA COM INSPECAO NA RD 1008 459 1,52 a5 ] 2,02 NZA01Z2 Nazaria
49911318 AME CH 1055748 71764 26/10/2022 09:29 26/10/2022 11:53 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE VENTANIA 202 84 1,45 0,95 ] 2,4 AMEOIN2 Amarante
49911569 CPM_CH 1262579 72015 26/10/2022 09:34 26/10/2022 12:00 CHAVE FUSIVEL CAUSA NEO IDENTIFICADA ___ COM INSPECAO NA RD 394 162 178 038 027 2,43 CPMOIF2 Campo Maior
49911708 MBA TF 1056977 72154 26/10/2022 09:36 26/10/2022 11:21 INSTALAGAO TRANSFORMADORA COMPANHIA __ ARVORE NA REDE VENTANIA 10 6 067 055 053 1,75 MBAOICI Unido
49909741 PAL CH 1302594 70191 26/10/2022 09:38 27/10/2022 15:01 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 911 31 26,2 017 3,02 29,38 PALOIC2 Jacobina do Piaui
49907769 NZR CH 1349264 68220 26/10/2022 09:38 26/10/2022 11:07 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 165 111 0,27 1,08 0,13 1,48 NZRO1C2 Arraial
49911393 PAL_CH 1303713 71839 26/10/2022 09:39 26/10/2022 19:46 CHAVE FUSIVEL OBIETO NA REDE OUTROS 283 8 95 03 03 1012 PALOICI Paulistana
49913812 JFR_CH 1063974 74258 26/10/2022 09:40 26/10/2022 17:32 CHAVE FUSIVEL OBJETO NA REDE OUTROS 150 19 117 67 0 787 JFROLCL José de Freitas
49912327 IGA  TF 1046895 72773 26/10/2022 09:42 26/10/2022 12:30 INSTALACAO TRANSFORMADORA COMPANHIA  OBJETO NA REDE OUTROS 45 16 1,45 0,18 117 2,81GA0125 Teresina
49911453 MAV TF 1055032 71899 26/10/2022 09:47 26/10/2022 09:55 INSTALACAU TRANSFORMADORA COMPANHIA ~ ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 8 62 0,02 0,07 0,05 0,13 MAVO1C1 Miguel Alves
49912119 PRI CH 1254843 72565 26/10/2022 09:52 26/10/2022 12:54 CHAVE FUSIVEL ARVORE NA REDE ARVORE TOCANDO A REDE 416 137 192 o 07 303 PRIOLYZ Piripiri
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