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1 OBJETIVO 

 

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o 

suficiente embasamento do pedido de expurgo das interrupções em situação de 

emergência para toda a área de concessão da Equatorial Piauí, que foi 

impactada por uma situação climática atípica e de alta intensidade. 

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do 

PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de dezembro de 

2021, que são relevantes para os eventos climáticos que afetaram a área de 

concessão. Esses eventos ocorreram entre os dias 26 de dezembro de 2023 às 

13h00min até 01 de janeiro de 2024 às 00h00min. 

 

2 RESUMO DO EVENTO 

 

Durante o mês de dezembro de 2023, a área de concessão da Equatorial 

Piauí, em municípios das regionais Metropolitana, Norte e Sul, enfrentou 

impactos decorrentes de fenômenos climáticos e tempestades intensas. Esses 

eventos ocasionaram danos consideráveis aos sistemas elétricos da 

distribuidora, bem como às estruturas de acesso em todo o estado. 

Os municípios afetados pelo evento estão listados na Tabela 1 a seguir: 

Tabela 1ï Lista de Municípios Atingidos. 

REGIONAL MUNÍCIPIO REGIONAL MUNÍCIPIO 

SUL Acauã METROPOLITANA Juazeiro do Piauí 
SUL Alvorada do gurgueia METROPOLITANA Lagoa Alegre 
SUL Baixa grande do ribeiro NORTE Luís Correia 
METROPOLITANA Barras NORTE Luzilândia 
NORTE Batalha SUL Massapê do Piauí 
SUL Bela Vista do Piauí NORTE Matias olímpio 
SUL Bocaina SUL Monsenhor Hipólito 
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SUL Bom jesus SUL Monte Alegre do Piauí 
SUL Campinas do Piauí SUL Novo Oriente do Piauí 

SUL 
Campo Alegre do 
Fidalgo SUL Oeiras 

SUL 
Campo Grande do 
Piauí NORTE Parnaiba 

NORTE Campo Largo do Piauí SUL Paulistana 
SUL Canto do buriti SUL Pavussu 

SUL 
Capitão Gervásio 
Oliveira NORTE Pedro II 

SUL Caracol SUL Picos 
METROPOLITANA Castelo do Piauí NORTE Piripiri 
NORTE Caxingó NORTE Porto 
NORTE Cocal SUL Queimada Nova 
NORTE Cocal de Telha METROPOLITANA Regeneração 
SUL Colônia do Gurguéia SUL Santa Filomena 
SUL Colônia do Piauí METROPOLITANA Santo Antônio dos Milagres 
SUL Conceição do Canindé SUL São Félix do Piauí 

SUL Coronel José Dias SUL 
São Francisco de Assis do 
Piauí 

SUL Corrente METROPOLITANA São Gonçalo do Piauí 
SUL Cristalândia do Piauí NORTE São João da Fronteira 
SUL Cristino Castro SUL São João da Varjota 
SUL Currais NORTE São José do Divino 
SUL Floriano SUL São José do Peixe 
SUL Francisco Santos SUL São Julião 
SUL Geminiano SUL São lourenço do piauí 
SUL Gilbués SUL São Raimundo Nonato 
SUL Inhuma SUL Simões 
SUL Ipiranga do Piauí SUL Simplício Mendes 
SUL Isaías Coelho SUL Socorro do Piauí 
SUL Itainópolis METROPOLITANA Teresina 
SUL Jaicós METROPOLITANA União 
METROPOLITANA José de Freitas   

 
 

Apresentamos a seguir a Tabela 2 com os dados referentes ao evento que 

impactou aproximadamente 288 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas 

pela distribuidora, demonstrando a magnitude significativa e a severidade da 

ocorrência. 
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Tabela 2 ï Dados do evento 

Dados do Evento 

a) Código Único do Evento: 16.2023 ï EQTL PI 

b) Decorrente de: CHI Limite 

c) Quantidade de Clientes Interrompidos: 288.416 

d) Quantidade de Municípios atingidos: 73 

e) Quantidade de Conjuntos atingidos: 42 

f) Quantidade de Subestações atingidas: 79 

g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento: 3217 

h) Data e Hora de início da primeira interrupção: 26/12/2023 00:22:42 

i) Data e hora de término da última interrupção: 05/01/2024 09:57:14 

j) Média da duração das interrupções: 8,67 

k) Duração da interrupção mais longa: 120,55 

l) Tempo Médio de Preparação - TMP 6,36 

m) Tempo Médio de Deslocamento ï TMD 0,59 

n) Tempo Médio de Execução - TME 1,72 

o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento: 1.492.969,86 

p) CHI Limite: 373.765,77 

 

Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início do evento as 

informações disponíveis no laudo climático fornecido pela CLIMATEMPO 

ENERGIA e para o fim do evento foi utilizado o critério de restabelecimento do 

fornecimento para 90% dos clientes interrompidos considerando o pico do 

evento. 

Análise Gráfica (Ampliar) 

 

Figura 1 ɀ Curva horária de consumidores interrompidos  
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Conforme ilustrado na Figura 1, o evento teve início em 26 de dezembro de 

2023, às 13h00min, atingindo o seu pico de consumidores interrompidos em 27 

de dezembro de 2023, às 18h00min.  

Ao longo dos dias subsequentes, é possível observar uma gradual redução 

no número de interrupções, até que às 00h00min do dia 01 de janeiro de 2024 é 

evidenciado o fim do evento, conforme indicado na laudo meteorológico. 

É importante ressaltar que, mesmo após o término do evento climático 

conforme indicado pelo relatório meteorológico, a distribuidora ainda enfrenta um 

alto volume de ocorrências. Esses impactos adicionais são principalmente 

devido à limitação das equipes em agir imediatamente, devido às dificuldades 

evidenciadas durante e após a tempestade. 

Além disso, conforme evidenciado na Figura 2 a seguir, mesmo diante da 

situação climática de alta intensidade, as equipes de atendimento continuaram 

a realizar, na medida do possível, as devidas manutenções emergenciais. 

Observa-se uma relação entre a curva de ocorrências registradas e a curva das 

conclusões de ocorrências ao longo dos dias. Isso significa que, à medida que 

novas ocorrências surgem, são empreendidas ações conjuntas para 

restabelecer o maior número de clientes no decorrer do tempo. 

Essa relação é justificada pela mobilização de equipes adicionais, 

provenientes de outros processos, que prestaram suporte mesmo em meio às 

adversidades enfrentadas. 
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Análise Gráfica (Ampliar) 

 

Figura 2 ɀ Ocorrências entrantes (vermelho) x concluídas ( verde ) 

 

Por fim, apesar da mobilização de equipes adicionais, é importante 

ressaltar que foi observado um tempo médio de preparação (TMP) mais 

prolongado, o que pode ser justificado pelas características e pelo momento 

específico em que o evento ocorreu. O laudo climático em si aponta para a 

presença de altos índices pluviométricos, fortes rajadas de vento e um elevado 

número de descargas atmosféricas, resultando em situações frequentes que 

impossibilitaram e/ou geraram insegurança durante o atendimento. Esses 

fatores tiveram um impacto significativo nos tempos médios, principalmente no 

que se refere ao TMP. 

3 INFORMAÇÕES DO LAUDO 

A Climatempo, emitiu um laudo meteorológico decorrente da Convergência 

de massa em superfície, juntamente com a presença do VCAN e o aporte de 

calor e umidade do oceano, que promoveram chuvas intensas, vendavais e 

tempestade de raios, que afetaram o estado de Piauí, conforme a Codificação 

Brasileira de Desastres (COBRADE), especificamente com as categorias: 

vendaval - 1.3.2.1.5, chuvas intensas - 1.3.2.1.4 e tempestade de raios - 

1.3.2.1.2. 
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O período abrangido pelo laudo compreendeu o início em 26 de dezembro 

de 2023, às 13h00min, e término em 01 de janeiro de 2024, às 00h00min. No 

laudo é destacada como região de abrangência municípios das regionais 

Metropolitana, Norte e Sul. 

 

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO 

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO 

A presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) combinado com a 

convergência de calor e umidade em baixos níveis da atmosfera e com a 

divergência em altos níveis foram responsáveis pela formação de tempestades 

na área de concessão da Equatorial-PI, durante o período de 26 a 31 de 

Dezembro de 2023. 

Os impactos mais significativos foram provenientes de chuvas intensas, 

vendavais e descargas elétricas. O maior acumulado de chuva no período do 

evento analisado ocorreu no município de Caracol, localizado na Regional Sul, 

totalizando 97 mm em apenas 6 dias. Isso corresponde a aproximadamente 55% 

em relação à média climatológica para a região durante o mês inteiro de 

Dezembro. 

A maior rajada de vento registrada sobre a área de concessão da 

Equatorial-PI atingiu valores próximos de 137 km/h, no município de Paulistana, 

localizado na Regional Sul. Ventos dessa magnitude são classificados como 

força de furacão, os quais estão associados a estragos graves e generalizados 

em construções. 
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Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento 

como um todo. O máximo registrado foi acima de 74.000 ocorrências de raios 

nuvem-solo na Regional Sul em apenas 6 dias. Isso é caracterizado como um 

evento de tempestade de raios. 

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas 

elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam 

um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.  

Figura 3 - Tabela Resumo ɀ Laudo 

 

Conforme descrito o evento climático intenso que atingiu o estado de Piauí 

no mês de dezembro, resultou em danos ao sistema elétrico de distribuição e, 

de maneira ainda mais acentuada, na dificuldade de acesso para o atendimento 

às ocorrências na região atingida.  

O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva, bem como 

causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de 

cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de postes, quebra de estruturas 

como por exemplo, cruzetas, entre outras consequências severas. 
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 Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para 

prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de 

atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo 

de água no solo, atolamento em estradas, bem como na impossibilidade de atuar 

com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas. 

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e 

em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro 

restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão 

das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o 

atendimento necessário para a normalização da situação. Estruturas da rede 

elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram 

substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção. 

 

1.1 REGIÃO AFETADA 

No intuito de promover a contextualização do objeto deste evento 

caracterizado como Situação de Emergência, abaixo encontra-se a área de 

concessão e a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente 

referenciada pela Erro! Fonte de referência não encontrada.4. 
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Mapa ï Equatorial PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 ɀ Área de Concessão da Equatorial PI e Regionais 
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DIAGRAMA UNIFILAR 

Figura 5 ɀ Diagrama unifilar do sistema de distribuição da Equatorial Piauí.  
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Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir 

foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.  

Lista 2 ï Lista de Subestações Atingidas 

SE SUBESTAÇÃO SE SUBESTAÇÃO 

ABU ANISIO ABREU MTO MATIAS OLIMPIO 

ATS ALTOS NOT NOVO ORIENTE 

BAS BARRAS NVL NOVO NILO 

BGR BAIXA GRANDE DO RIBEIRO NZA NAZÁRIA 

BIG BURITI GRANDE NZR NAZARE 

BOJ BOM JESUS OER OEIRAS 

BOL BOM LUGAR PAB PARNAIBA 

BRR BARRAGEM PAD PARNAIBA II 

BTV BEM TE VI PAL PAULISTANA 

CBA CARAUBAS PCA PIRACURUCA 

CBC CABECEIRAS PCS PICOS 

CBT CANTO DO BURITI PDS PEDRO SEGUNDO 

CEN CENTRO PID POLO INDUSTRIAL 

CET COCAL DA ESTAÇÃO PRI PIRIPIRI 

CLC SE COELCE PTY POTY 

CMP CAMURUPIM QBO QUILOMBO 

CMT CURIMATA RDG REDENCAO DO GURGUEIA 

CPM CAMPO MAIOR RGE RIO GRANDE DO PIAUI 

CRI CRISTINO CASTRO RGN REGENERACAO 

CRL CARACOL RNA RENASCENÇA 

CRT CORRENTE RPI RIBEIRA DO PIAUI 

CTO CASTELO DO PIAUI SAT SATELITE 

DML DEMERVAL LOBÃO SFA SAO FRANCISCO DE ASSIS 

EBV ELESBAO VELOSO SGF SIGEFREDO PACHECO 

EMT ELISEU MARTINS SJA SAO JOAO DA SERRA 

ESP ESPLANADA SJP SAO JOAO DO PIAUI 

ETA ESPERANTINA SMO SIMOES 

FAO FLORIANO SPM SIMPLICIO MENDES 

GBS GILBUES SPP SAO PEDRO DO PIAUI 

IGA ININGA SRO SAO RAIMUNDO NONATO 

JAC JAICOS STF SANTA FILOMENA 

JCK JOCKEY STL SANTO ANTONIO DE LISBOA 

JFR JOSE DE FREITAS TBC TABOCA 

JUN JUNCO TBL TABULEIRO 1 

LUZ LUZILANDIA TSA CHESF 

MAD MANDACARU UNO UNIAO 

MAV MIGUEL ALVES URD URUCUI II 

MBA MARAMBAIA VAL VALENCA 
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MCU MACAUBA VDJ VOLTA DA JUREMA 

MQP MARQUES   
 

1.2 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO 

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição 

decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para as 

regiões goianas, constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto 

deste relatório. 

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em 

áreas urbanas e rurais. 

Tabela 3 - Equipamentos danificados pelo evento   

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS QUANTIDADE 

CABO CONC. 10mm Al 552 

CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR 255 

ELO FUSIVEL DE 06 K 193 

NÃO APLICADO 186 

ELO FUSIVEL DE 10 K 144 

CONECTOR CUNHA TIPO II 140 

ELO FUSIVEL DE 05 H 111 

CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC 95 

CONECTOR CUNHA TIPO I 91 

ELO FUSIVEL DE 03 H 80 

ELO FUSIVEL DE 15 K 78 

ELO FUSIVEL DE 01 H 73 

CABO MULTI. 25mm Al 71 

ELO FUSIVEL DE 02 H 71 

SELO DE SEGURANÇA 59 

CABO DE ALUMINIO 2AWG ASC 52 

CABO MULTIPLEXADO 35 MM2, COMPACTO, XLPE 50 

CABO MULTI. 16mm Al 41 

CONECTOR CUNHA TIPO III 37 

CONECTOR PERFURANTE 16X150mm 36 

ELO FUSIVEL DE 25 K 27 

FITA ISOLANTE 26 

ALÇA PREFORMADA CABO CONC. 10mm 25 

CABO,CU,MULT,3X6+1X6mm²,0,6/1kV,PR,NI 25 

TERMINAL TUBULAR COMP. 10mm 25 

CABO CONC. 10mm Cu 24 
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ALCA PREF.CB. AL. 4AWG 23 

ELO FUSIVEL DE 0,5 H 18 

ELO FUSIVEL DE 08 K 16 

CABO COBRE NU 25MM2 15 

CONECTOR CUNHA TIPO A 13 

AMPACTINHO TIPO VII 11 

CABO,AL,MULT,3X10+1X10MM²,0,6/1KV,COL,NI 10 

G. P. H. P/CABO 4AWG 10 

TERMINAL TUBULAR COMP. 16mm 10 

TERMINAL TIPO ILHÓS PARA CABO 10mm² 9 

CONEC,DERIV,PERF,70-120mm²,10-35mm²,ISOL 8 

Isolador de pino HI-TOP, 15 KV 8 

AMPACTINHO TIPO II 7 

ALCA PREF.CB. AÇO DE 1/4" 6 

ALÇA,SERV,MULT NI,AÇO, 10 OU 16mm² 6 

Isolador de pino HI-TOP, 25 KV 6 

LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR 6 

AMPACTINHO TIPO I 5 

CABOS ISOLADOS COBRE CONCENTRICO, 0,6/1 KV, BITOLA 10MM2, XL 5 

MEDIDOR MONOFÁSICO 5 

SELO,SEG,POLIC,AMARELO,ARAME 26X150MM 5 

AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA 4 

ALÇA PRÉ-FORMADA CABO 1/0 4 

ALÇA PREFORMADA CABO NU 16mm 4 

CONEC. AMPACTINHO REF. 880557 4 

CONECTOR PERFURANTE TIPO II 4 

ELO FUSIVEL TIPO H, 0,5 A 4 

PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV 4 

ALCA PREF.CB. AL. 1/0AWG 3 

ALÇA PREFORMADA CABO 4/0 AWG 3 

LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ASC 3 

LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR 3 

LUVA,EMENDA,COMP,CU 25MM²,CU 3 

PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV 3 

POSTE CONC. ARM. DT 300/10 MTS 3 

POSTE CONC. ARMADO DT 10/150 3 

SELO,SEG,POLIC,CINZA,ARAME 26X150MM 3 

ALCA PREF.CB.336,4MCM-CA/CAA 2 

ALÇA PREFORMADA CABO 4 AWG 2 

CONEC,DERIV,PERF,16-70mm²,6-35mm²,ISOL 2 

CONECTOR CUNHA HASTE DN 16MMXFIO 10AWG 2 

ELO FUSIVEL DE 12 K 2 

ELO FUSIVEL DE 20 K 2 

FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL  50A 2 

FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 100A 2 

FITA ISOLANTE DE ALTA TENSAO 2 
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ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25 2 

NÃO ISOLADO, BITOLA 185 MM2, 15 KV. 2 

TRANSFORMADOR 15 KVA, 15 KV 2 

ABRAÇ,TIPO UNHA,P/ELETR,¿",AÇO 1 

ALÇA PREFORMADA CABO CONCÊNTRICO 10 MM2 1 

AMPACTINHO TIPO III 1 

AMPACTINHO TIPO V 1 

CABO COBRE ISOLADO 25MM2-600V 1 

CABO,AL,MULT,3X16+1X16MM²,0,6/1KV,COL,NI 1 

CAPACETE,1.¿",180º,AL 1 

CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100 A, 10000 A, BASE C 1 

CONECTOR  CUNHA, CABO 16/35 MM2 1 

CONECTOR CUNHA TIPO C 1 

CONECTOR PERFURANTE 35X150mm 1 

CONECTOR UNIVERSAL KSU-23 1 

CRUZETA  ""T"", COMPRIMENTO 1900 MM" 1 

ELO FUSIVEL DE 1 EF 1 

ELO FUSIVEL DE 10 EF 1 

ELO FUSIVEL DE 3 EF 1 

ELO FUSIVEL DE 40 K 1 

ELO FUSIVEL DE 50 K 1 

ELO FUSIVELTIPO K, 10 A 1 

ESPAÇADORES SECUNDARIO CINO FIOS 1 

FITA ISOL,PVC,ANTICHAMA,19x20m,PR 1 

Isolador de pino HI-TOP, 27 KV 1 

PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV 1 

TRANSF. MONOF. 05 KVA 7,97KV 1 

TRANSFORMADOR 10 KVA, 15 KV 1 

TRANSFORMADOR 30 KVA, 15 KV 1 

 

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, postes, 

isoladores e cabos são unidades diretamente afetadas por situações climáticas 

intensas e provocam a interrupção de grandes áreas. 

É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os 

principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de 

acesso que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido 

restabelecimento das ocorrências nas regiões afetadas. 
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2 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA 

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de 

equipes dedicadas a outros processos, a exemplo de equipes multifuncionais, 

combate a perdas, corte /religação, construção de rede, técnicos do sistema 

elétrico. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os 

danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente 

selecionados, antecipando essas prováveis más condições de locomoção. Todo 

o contingente mobilizado encontra-se na Tabela 2.  

No total foram alocadas 353 equipes para atendimento às interrupções 

dessa situação de emergência, sendo que foram incrementadas 8 equipes que 

usualmente são dedicadas a outros processos. Destaca-se que esta 

distribuidora também aumentou a quantidade de turnos ativos das equipes 

emergenciais a fim de reestabelecer de forma mais rápida os clientes 

interrompidos. 

Tabela 2 - Estrutura das equipes   

EQUIPE PROCESSO ESTRUTURA 

METM0 OUTROS 8h 2x4 (2E) 

METM78 OUTROS 8h 2x4 (2E) 

NORM0 OUTROS 8h 2x4 (2E) 

NORM01 OUTROS 8h 2x4 (2E) 

NORM02 OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-AGB-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-AGB-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-AME-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-ATS-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-ATS-C002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-ATS-D001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BAS-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BAS-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BAS-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BAS-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BGR-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BOC-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
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PI-BOJ-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BOJ-C002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BOJ-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BOJ-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BOJ-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BOJ-F004M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BOJ-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BTA-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BTA-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BTL-D001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BTL-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-BTL-L001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CAF-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CBT-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CET-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CLG-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CMT-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CPM-F001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CPM-F006M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CRI-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CRL-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CRT-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CRT-C002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CRT-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CRT-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CRT-L001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CRT-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CTO-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CTO-C002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-CTO-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-DAV-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-EMT-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-EMT-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-ETA-C002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-ETA-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-ETA-F002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FAO-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FAO-C002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FAO-C003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FAO-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FAO-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FAO-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FAO-F001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FAO-F003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FAO-F005M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FAO-F006M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
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PI-FAO-F007M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FAO-F008M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FAO-F009M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FAO-F010M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FCS-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FRT-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-FRT-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-GBS-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-GBS-C002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-GBS-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-GBS-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-IPI-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-ITA-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-ITU-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-JAC-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-JAC-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-JFR-C002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-JFR-C003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-JFR-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-JFR-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-LCO-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-LCO-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-LUZ-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-LUZ-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
PI-MAV-
E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
PI-MAV-
E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
PI-MTO-
E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
PI-MTO-
E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
PI-MTO-
Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-NZA-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-NZA-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-NZR-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-C002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-F001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-F002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-F003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-F004M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
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PI-OER-F005M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-F006M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-F007M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-F008M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-F009M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-L001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-OER-R001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-C002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-C003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-C004M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-D001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-D002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-D003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-D004M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-D005M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-E001N OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-E002T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-E003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-E003T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-F002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-F006M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-F008M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-F010M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-F014M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-F015M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-F016M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-F017M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-F018M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-F019M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-F020M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-H002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-L001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-L002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-L003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-R001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAB-Y002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAL-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAL-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAL-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PAL-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCA-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCA-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
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PI-PCS-C002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-D001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-E001N OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-F002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-F004M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-F005M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-F006M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-F008M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-F009M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-F011M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-F012M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-L001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-L002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-L003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-R001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PCS-Y002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PDS-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PDS-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PDS-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PGA-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
PI-PMA-
E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PRI-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PRI-D001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PRI-D002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PRI-D003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PRI-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PRI-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PRI-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PRI-E002T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PRI-F001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PRI-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PTO-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-PTS-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-RDG-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-RGN-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-RGN-R001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SJP-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SJP-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SJU-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SJU-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
PI-SMG-
E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
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PI-SMO-
E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SPM-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SPM-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SPM-L002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SPM-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SPP-E001N OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SPP-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SRO-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SRO-C002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SRO-C003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SRO-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SRO-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SRO-F003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SRO-F005M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SRO-F006M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SRO-L001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SRO-R001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-SRO-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C004M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C005M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C006M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C007M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C008M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C009M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C010M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C011M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C012M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C013M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C014M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C015M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C016M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C017M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C018M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C019M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C022M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C023M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C024M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C025M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C026M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C027M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-C028M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-D001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-D002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
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PI-THE-D003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-D004M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-D005M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-D006M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-D008M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-D009M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E002T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E003N OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E003T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E004M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E004T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E005N OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E005T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E006M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E006T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E007N OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E007T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E008M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E008T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E009M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E009T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E010M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E010T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E011M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E012M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E013M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E014M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E015M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E016N OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E016T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E017N OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E017T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E018N OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E018T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E019M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-E020M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F005M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F006M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F007M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F008M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F009M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F010M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
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PI-THE-F011M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F012M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F014M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F015M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F016M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F017M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F018M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F019M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F020M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F021M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F022M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F023M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F024M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F026M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F027M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F029M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F030M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F031M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F032M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F033M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F034M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F035M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F036M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F037M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F038M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F039M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F040M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F041M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F042M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F043M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F044M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-F045M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-J001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-J003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-J005M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-L002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-L004M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-L006M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-L009M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-L011M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-L012M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-L013M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-L015M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-L017M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-L018M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-L020M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
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PI-THE-L021M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-R001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-R002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-R003M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-R004M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-R005M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-R006M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-R007M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-Y002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-Y005M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-THE-Y007M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
PI-UNO-
C001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
PI-UNO-
D001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
PI-UNO-
E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-UNO-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-UNO-J001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-UNO-L001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 
PI-UNO-
Y001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-URI-E002M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-VAL-E001T OUTROS 8h 2x4 (2E) 

PI-VZA-E001M OUTROS 8h 2x4 (2E) 

SUM0 OUTROS 8h 2x4 (2E) 

SUM01 OUTROS 8h 2x4 (2E) 

THEM0 OUTROS 8h 2x4 (2E) 

THEM11 OUTROS 8h 2x4 (2E) 
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Anexo I ï Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema 
Elétrico 
 

Evidências Fotográficas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fotosï Danos a esruturas causados por fortes ventos, alagamentos e impessibilidade de acesso. 
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Fotosï Danos a esruturas causados por fortes ventos, alagamentos e impessibilidade de acesso  
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 Fotosï Danos a esruturas causados por fortes ventos, alagamentos e impessibilidade de acesso  
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Fotosï Danos a esruturas causados por fortes ventos, alagamentos e impessibilidade de acesso  
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Fotosï Árvores na rede, cabos danificados em decorrencias de fortes ventos 
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Anexo II - Reportagens da Mídia 
 

Evidência de Mídias 
 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2023/12/27/apos-calor-
de-39c-paulistana-enfrenta-tempestade-e-ventos-

destroem-circo-e-telhados-de-casas.ghtml 

 

https://a10mais.com/noticias/cidades/fortes-chuvas-
rajadas-de-ventos-e-granizo-sao-registrados-em-

municipios-do-piaui-veja-videos-16732.html 

 

https://www.oitomeia.com.br/noticias/2023/12/26/chove-
granizo-no-interior-do-piaui-climatologista-diz-que-e-

comum-e-explica-os-motivos/#google_vignette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.oitomeia.com.br/noticias/2023/12/26/chove-granizo-no-interior-do-piaui-climatologista-diz-que-e-comum-e-explica-os-motivos/#google_vignette
https://www.oitomeia.com.br/noticias/2023/12/26/chove-granizo-no-interior-do-piaui-climatologista-diz-que-e-comum-e-explica-os-motivos/#google_vignette
https://www.oitomeia.com.br/noticias/2023/12/26/chove-granizo-no-interior-do-piaui-climatologista-diz-que-e-comum-e-explica-os-motivos/#google_vignette
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https://www.gp1.com.br/pi/piaui/noticia/2023/12/27/chuva-
de-granizo-e-ventania-causam-destruicao-na-cidade-de-

paulistana-562030.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://lupa1.com.br/noticias/municipios/chuva-de-granizo-
e-ventos-fortes-causam-destruicao-no-municipio-de-

paulistana-33836.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2023/11/29/bairros-de-
teresina-permanecem-sem-energia-eletrica-16-horas-apos-

fortes-ventos.ghtml 
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https://cidadeverde.com/paulistana/124863/temporal-
arranca-telhados-derruba-muros-e-postes-e-deixa-feridos-

em-paulistana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

https://globoplay.globo.com/v/12226865/ 

https://www.riachaonet.com.br/portal/chuvas-
inundam-parte-do-hospital-justino-luz-em-picos-

atendimento-e-mantido-normalmente/ 
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Anexo III ï Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí 
 

LAUDO 
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